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LICITACIÓN PUBLICA N° 4.2025

 

“SEÑALIZACIÓN INTEGRAL DE ESTACIÓN CAMET – LÍNEA ROCA”

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 5

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 24° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°1:

En base a lo indicado en el pliego en los ítems: 

·2.1.        ALCANCE DEL PROYECTO

Señales luminosas de cuatro aspectos, con degradación de aspecto. (pág. 18)•

·10.4.1. ENCLAVAMIENTO

Degradación de aspectos de señales principales ante alerta de lámpara quemada. (Pág. 114)•



·10.4.5. SEÑALES

Ante la falla de lámpara, además de la alerta, se requerirá la funcionalidad de degradación de aspecto. 
Deberá responder a lo indicado en el Anexo III “Degradación de Aspectos de Señal por Óptica en Falla”. 
Esta degradación deberá ser solidaria al aspecto del equipo ATS vinculado a la señal. (Pág. 122)

•

 

En función de que el proyecto no requiere señales de 4 aspectos, se solicita confirmar la necesidad de la 
funcionalidad de degradación aspectos.

 

RESPUESTA:

Se confirma que debido a que este proyecto no contempla señales de 4 aspectos, no aplica la funcionalidad de 
degradación de aspectos.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°2:

En base a lo indicado en el pliego en los ítems: 

            •          4.23.    MONITOREO DE ESTADOS Y ALARMAS

o Las anormalidades que se produjeran en los sistemas de barreras de cada paso a nivel serán reportadas en 
tiempo real para su monitoreo y almacenamiento en los registradores de eventos, a través de un sistema de 
comunicaciones basado en red celular comercial y un servidor de visualización del estado de la totalidad de 
barreras implementar en el marco del presente proyecto. (Pag 297)

  

En función de lo anterior, se solicita confirmar si la comunicación del monitoreo podrá ser ejecutada 
mediante red de cables y representado en la HMI del CTL.

 

RESPUESTA:

Se confirma que la comunicación del monitoreo de los sistemas de barreras automáticas  podrá ser ejecutada 
mediante red de cables y representada en la HMI del CTL.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°3:

  En base a lo indicado en el pliego en los ítems:

CABLE ANTIVANDÁLICO (Pág. 386).•



 

Confirmar la necesidad de utilización de este tipo de cables considerando que no hay tracción eléctrica.

 

RESPUESTA:

Se confirma que no es necesaria la utilización de cable antivandálico descripto en pág. 386, debido a que no hay 
tracción eléctrica.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°4:

En base a lo indicado en el pliego en los ítems:

10.4.5. SEÑALES (Pag 121)•

Semáforos para Indicador de Maniobra.•
Indicadores de maniobra e indicadores de ruta.•

 

En función del lay out y tabla de rutas, confirmar que se requerirán señales maniobra, indicadores de 
maniobra e indicadores de rutas.

 

RESPUESTA:

Se confirma que no se requerirán señales de maniobras, indicadores de maniobras e indicadores de rutas en este 
proyecto.
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