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RENOVACIÓN DE LA SUBESTACIÓN MARTÍNEZ - LÍNEA BARTOLOMÉ MITRE

 

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 4

 

PRÉSTAMO BIRF N° 9232-AR - Proyecto de Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros en Buenos 
Aires – Línea Mitre.

El Comprador comunica la siguiente Circular Aclaratoria, en un todo de acuerdo a la IAL 7 de la Sección I, 
Instrucciones a los Licitantes, de la Solicitud de Ofertas, mediante la cual se da respuesta a las consultas recibidas 
por potenciales licitantes.

 

 

CONSULTA N°1:

Relés de Protección:



El proveedor de estos dispositivos ha indicado que:

Los relés de protección SIPROTEC 4 Compact 7SJ80 se encuentran en proceso de discontinuación

desde el 30/09/204 y el 30/09/2026 pasan a estado de Cancelación de producto (se adjunta comunicación oficial 
de Siemens Casa Matriz). El reemplazo directo son los relés SIPROTEC 5 Universal Compact 7SX800.

 

Con respecto a los relés de protección SIPROTEC 4 Compact 7SD80, todavía no han sido anunciado el comienzo 
de su proceso de discontinuación, aunque se está trabajando en la incorporación de las funciones de protección de 
línea en los mismos relés 7SX800. Una vez que sea lanzada esta nueva funcionalidad, en breve también entrará en 
período de cancelación de producto. Sin embargo, por el momento se encuentran disponibles los 7SD80 
solicitados, o bien, como alternativa, pasar a SIPROTEC 5 7SD82. El inconveniente es que la interfaz de 
comunicación para la protección diferencial no es compatible entre 7SD80-7SD82; por lo tanto, en caso de 
migrar a 7SD82, sería necesario reemplazar también los extremos opuestos de las líneas involucradas.

 

“De lo anterior solicitamos se determine qué modelos de Relé de Protección se deben

considerar.”

 

Respuesta:

Con relación a las dudas planteadas y teniendo en cuenta las aclaraciones del fabricante de estos relés, se 
determina proceder de la siguiente manera:

a)         Relés de protección de Sobrecorriente:

Se adoptan para la provisión, las protecciones SIPROTEC 5 Universal Compact 7SX800 con sus 
correspondientes licencias.

b)           Relés de protección Diferencial:

Se reutilizarán las protecciones existentes de cada salida de cable del tablero de media tensión de la 
Subestación. Para ello se efectuará la desconexión de ellas y su posterior instalación en el nuevo tablero 
en momentos de ser realizada la conmutación de cada cable de 20 kV.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°2:

Partiendo de las PDTG, el ancho de las celdas de 20 kV notificado es de 500 mm. (un oferente 800 mm. y otro 
1000 mm.) el mismo es superado por los proveedores que enviaron su cotización.

En cualquiera de los casos la longitud del tren de celdas en la configuración de la planta suministrada por ADIF 
(00 LM MZ EL PL 001 A), sería necesario ampliar el largo de la Sala, para un caso 6,90 mts. y para el más 



desfavorable 11,50 mts., esto si no se tocasen las salas de vestuarios y baños y del recinto de baterías de este 
mismo lado.

Una posibilidad sería pasar el conjunto de baño y vestuario del lado donde el plano muestra el quiebre, que se 
supone fue realizado para la curva de salida de los cables en la Sala actual y que en esta actualización puede no 
ser necesaria, quedaría en línea el tren de celdas con la Sala de Baterías y el largo del Edificio pasaría de 25 a 
unos 27 metros (más de 30m2) y se agregarían por otro lado unos 35 mts2 para la reubicación del vestuario, total 
65 mts.2 excediendo la superficie indicada por ADIF.

 

Respuesta:

En relación con las dimensiones indicadas en el pliego, tanto para la construcción de la obra civil como para las 
dimensiones de los equipos, se aclara que se trata de valores indicativos y aproximados. Las dimensiones 
definitivas de los equipos a suministrar en la presente obra quedarán sujetas a las especificaciones y dimensiones 
de instalación proporcionadas por cada fabricante (ver apartado b) de la respuesta a la Consulta N° 2 de la 
CIRCULAR ACLARATORIA N° xxxx).

El espacio que ocupen los equipos ofertados condicionará el desarrollo de la ingeniería básica y de detalle, las 
cuales se realizarán conforme a las reglas del buen arte, definiendo así las dimensiones necesarias para la 
edificación a fin de mantener la funcionalidad de todos los locales previstos en el pliego (sala de equipos, 
vestuarios y baños, sala de baterías, entre otros).

Asimismo, se deja constancia de que la superficie determinada por ADIF dentro del predio de la Subestación 
Martínez es de carácter indicativo. Se podrá utilizar una superficie mayor a la indicada, siempre que no se 
excedan los límites del predio.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°3:

Si los incumplimientos de contratos y litigios pendientes a los que se refiere la Sección III. Criterios de 
Evaluación y Calificación, corresponden a contratos e incumplimientos relacionados únicamente con la ADIF 
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).

 

Respuesta:

Se deben indicar todos los incumplimientos y litigios pendientes que tenga el licitante de acuerdo a lo indicado en 
la Sección III del documento de Solicitud de Ofertas, NO sólo con ADIF. Se acreditará con la información 
correspondiente requerida en el formulario CON-2.
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