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LONGITUD MAXIMA DE ESTANADO
DEL CONDUCTOR
‘‘‘‘‘‘‘
4
ooooooo
DADO CON ESTANO 50%

@;
TERMINAL CU ESTANADO
DE 185 MM2
1EC 61238-1 B

VISTAS DEL TERMINAL

QOO0

BRONCE SAE 62 fe]

]I‘IZ,[__/ 4 / _

/ SECCIONA-B

*

PARA CONEXION CON TERCER RIEL DE ALUMINIO
SE EMPLEAR'A EL SIGUIENTE TERMINAL EN EL EXTREMO DE LA CONEXION

TERMINAL CU ESTANADO
DE 185 MM2
NORMA IEC 61238-1

LIGA DE CU PARA CONEXION A TERCER RIEL DE ALUMINIO

CONDUCTOR CABLEADO SIMPLE, CONCENTRICO, FLEXIBLE, DE COBRE RECOCIDO
SIN ESTANAR, FORMADO POR 950 ALAMBBRES DE 0 0,50 MM, SECCION 0,196 MM C/U
SECCION TOTAL NOMINAL 185 MM2 CADA UNO .SEGUN ESPECIFICACIONES INCLUIDAS

EN LA NORMA IRAM N° 2011

cccccccccccc

LAJ B

M

]

3
T

| 1]
e

VISTAS DEL TERMINAL

QOO0

BRONCE SAE 62

/

CARACTERISTICAS ELEC'ILRICAS MEDIDAS ENTRE CENTROS DE CABEZAS =

TOLERANCIAS ADMISIBLES EN LA SECCION 3%
TOLERANCIAS ADMISIBLES EN LA LONGITUD” 1,5%

TOLERANCIAS ADMISIBLES EN LA CAIDA DE TENSION + 10%

LIGA DE CU PARA CONEXION A TERCER RIEL DE ACERO

PUNTOS©-D
200 AMP. 10,4 mV
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TERMINAL DE BRONCE
SIMPLE PARA PILARES

TERMINALES DE ViA
CABLE 1X630MM "

ZONA ESTANADA

57

ROSCA WIHTWORTH 5/8"

—T
ol | R |l B = O

TAPON CABEZA O ROSCA
WIHTWORTH CANO AGUA 3/4"

Tt

ELEVACION

Material: Bronce SAE 62

Peso: 2,150 kg

64

38
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SECCION A-A

NOTA: LA PIEZA SERA FUNDIDA EN TIERRA SINTETICA
LIBRE DE GRANULOS Y SOPLADURAS. SUS PARTES
NO MAQUINADAS PROLIJAMENTE TERMINADAS.-
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TERMINAL DE BRONCE
DOBLE PARA PILARES

TERMINALES DE ViA
CABLE 1X630MM "

ZONA ESTANADA

ROSCA WIHTWORTH 5/8"

TAPON CABEZA O ROSCA
WIHTWORTH CANO AGUA 3/4"

ELEVACION

Material: Bronce SAE 62

Peso: 2,150 kg
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SECCION A-A

NOTA: LA PIEZA SERA FUNDIDA EN TIERRA SINTETICA
LIBRE DE GRANULOS Y SOPLADURAS. SUS PARTES
NO MAQUINADAS PROLIJAMENTE TERMINADAS.-
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o
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VISTA INFERIOR

Tolerancia +/- 2%

109

SECCION A - A

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Tapas para Pilares de Via

Material a utilizar: Polipropileno

Temperatura: 150°C sin ofrecer deformacion y
resistente al cambio brusco de temperatura
(entre 70°C a 4°C)

Tension Nominal: 1.600 Vcc

Utilizacién: A la intemperie para proteccion

de los terminales de pilares de via.
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SECCIONA-A

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Tapas para Pilares de Via

Material a utilizar: Polipropileno
Temperatura: 150°C sin ofrecer deformacion y

resistente al cambio brusco de temperatura
(entre 70°C a 4°C)

Tension Nominal: 1.600 Vcc
Utilizacién: A la intemperie para protecciéon
de los terminales de pilares de via.
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Instalacion longitudinal a las vias

Planta
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Ligas de Conexion
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Detalle de zanja de cables
815 Vcc
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