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ANO DE LA RECONSTRUCCION DE LA NACION ARGENTINA

Informe firma conjunta

Numero: |F-2025-120332689-APN-GCY C#ADIFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 29 de Octubre de 2025

Referencia; CIRCULAR ACLARATORIA N° 1-LP 16-25: "RENOVACION SUBESTACION
RECTIFICADORA (SER) JOSE LEON SUAREZ (KM 24) — LINEA GRAL MITRE"

SOLICITUD DE OFERTA N° L PN 16/2025 (AR-DGPPSE - ADIF-457030-CW-RFB)

RENOVACION SER JOSE LEON SUAREZ (KM 24)

LINEA GRAL MITRE

CIRCULARACLARATORIAN®1

PRESTAMO BIRF N° 9232-AR - Proyecto de Modernizacion del Transporte Ferroviario de Pasajeros en Buenos
Aires—LineaMitre

El Comprador comunica lasiguiente Circular Aclaratoria, en un todo de acuerdo alalAL 7 dela Seccion |,
Instrucciones alos Licitantes, de la Solicitud de Ofertas, mediante |a cua se darespuesta a las consultas recibidas
por potenciales licitantes.

CONSULTA N° 1

Respecto al documento: 20250908 111316-68bee47c03093, Planos - LP N.° 16/2025), podriamos disponerlos en
formato DWG AutoCAD?

Respuedta:



Dado que los planos cumplen un requerimiento meramente informativo para dar un sustento de definicién alas
necesidades del pliego, se considera que no es necesaria en esta etapa la entrega de documentos en € formato
solicitado.

CONSULTA N° 2

¢Existen proveedores homol ogados para |os siguientes equipamientos?
- Celdas de mediatension compacta de 24 kV.
- Celdas de mediatension compactade 2,2 kV.
- Transformador de Servicios Auxiliares 20 kV/0,4 kV 100kVA.

- Transformador de Luz y Fuerza 20 kV/2,2 kV 300kVA.

Respuesta:

Las celdasy los transformadores que se requieren para esta obra deben cumplir con los términosy especificaciones
técnicas descriptas en el pliego, no requiriéndose homol ogaciones adicionales de los mismos.

CONSULTA N° 3

Solicitamos plano y especificacion de la pieza intermediaria de conexion atercer riel de aluminio

Respuedta:

Con estalicitacion se renovara solamente el tablero de mediatension de la SER José Ledn Suarez. Por tal razon, y
dado que no seinvolucra el sistema de 815 Vcc de lamisma, no resulta necesario intervenir la conexion al tercer
riel de aluminio, por lo tanto, no seria de aplicacion lainformacion solicitada.
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