|
g

Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
ANO DE LA RECONSTRUCCION DE LA NACION ARGENTINA

Informe firma conjunta

Numero: IF-2025-122183339-APN-GCY C#ADIFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 3 de Noviembre de 2025

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA N 3- LP 24-25: "INSTALACION DE APARATOSDE ViA
TROCHA METRICA. LINEA BELGRANO NORTE"

LICITACION PUBLICA N° 24/2025

Obra: "INSTALACION DE APARATOSDE ViA TROCHA METRICA. LINEA BELGRANO NORTE"

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3

ADIF, Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que
pasa aformar parte de la documentacion licitatoriade la Licitacion de referencia, en el marco de lo establecido en
el Articulo 24° del Pliego de Basesy Condiciones Generales.

CONSULTA N°1:

Solicitamos la especificacion mencionada en el PET: GIV-GE-M SU-ET-001-01A.

RESPUESTA N° 1:

La especificacion solicitada se encuentraen el Pliego de Especificaciones Técnicas a partir del folio N°388.

CONSULTA N° 2:




Para la alimentacion de Maguinas de Cambio se solicitaindicar:

-Tension de funcionamiento de las méquinas que se encuentran instal adas actual mente.

-Corriente de funcionamiento de las méaguinas actualmente instaladas. Valor picoy valor de trabajo.
-Tension de funcionamiento y de indicacion de las méquinas que se van ainstalar.

-Corriente de funcionamiento de las maquinas ainstalar. Valor pico y valor de trabao.

RESPUESTA N° 2:

Caracteristicas eléctricas de nuevas maquinas de cambio ainstalar

e Tension nominal: 110Vca
» Corriente Nominal: 7 Amper
» Corriente pico: 15 Amper:

El alcance de la obra comprende célculo, provision, instalacion y puesta en servicio del tendido de cables de
alimentacion y comando, ademés del disefio, provision, instalacion y puesta en servicio de un nuevo suministro
de energia, elementos de control y comando de la maguina de cambio.

CONSULTA N° 3

Respecto al item soldadurade rielesy en funcién ala cantidad a gjecutar indicada, se da por entendido que esa
cantidad no contempla las correspondientes alainstalacion delos ADV en si. ¢ES correcta nuestra apreciacion?

RESPUESTA N° 3:

Se deberéan cotizar las cantidades indicadas en € Pliego.

CONSULTA N° 4:

En el caso del tiempo de ocupacion de viaindicado en el PET favor de indicar si las 5hs son de corte o de
disponibilidad efectiva de horas paratrabgar en via.

RESPUESTA N° 4:

El tiempo establecido de 5hs es de corte. La disponibilidad efectiva paratrabajar en via dependera de cada
Contratista segun su logistica, recursos, etc.

CONSULTA N° 5t

Favor deindicar si se podra contar con ventanas extraordinarias |os fines de semana.



RESPUESTA N° 5:

Se debera cotizar segun lo indicado en el Pliego.
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