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BARRA DE 2,2 kV

630 A
3,6 KV

B

1 2

3

TABLERO DE 2,2 Kv

PROTECCIÓN
I Max.

TRANSFORMADOR

CABLE 3 x 50 mm2

C
SUBTERRANEO RED 2,2 kV

N 1

CABLE 3 x 50 mm2
SUBTERRANEO RED 2,2 kV

N 2

CABLE 3 x1 x 50 mm2, Cu, 3,3 kV

D
2,2 kV

50 KVA
0,4 / 0,231 kV

TRANSFORMADOR DE 50 KVA

E CABLE 3 x1 x 50 mm2, Cu, 1,1 kV

75 A
int. tetrapolar 0,4 KV

F
V

400 - 231 Vca CV

10 A 20 A

25 A 25 A
0,4 KV

int. tetrapolar int. tetrapolar

G

A Estaci'on A Señalamiento Reserva Equipada

0,4 KV

int. tetrapolar

25 A
0,4 KV

TABLERO DE BAJA TENSIÓN

H

CÁMARA DE 50 kVA, 2,2 KV/0,4-0,231 KV

Hoja

Hojas
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630 A
3,6 KV

1 2

3

PROTECCIÓN
I Max.

630 A
3,6 KV

1 2

3

PROTECCIÓN
I Max.
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