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CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 2 de Julio de 2026

Referencia: Circular AclaratoriaN® 3 - LP N° 9/2026 "Readecuacion de Deficiencias Estructurales por Riesgos Operativos — Etapa 1. Linea Urquiza"

LICITACION PUBLICA N° 9/2026

"READECUACION DE DEFICIENCIAS ESTRUCTURALESPOR RIESGOS OPERATIVOS—ETAPA 1. LINEA URQUIZA”

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3

ADIF, Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anonima, comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la documentacion licitatoria
de laLicitacion de referencia, en € marco de lo establecido en €l Articulo 24° del Pliego de Basesy Condiciones Generales.

ACLARACION CON CONSULTA N°1:

En nuestro caracter de interesados en la licitacion de referencia, solicitamos una aclaracion respecto a la planilla de cotizacion para e Renglon 2, ante la
siguiente discrepancia detectada:

Las celdas marcadas en amarillo de la planilla de cotizacion no cuentan con cantidades definidas. Estimamos que corresponden a GL=1 y MES=10, pero
agradeceremos confirmar estainformacion, dado que, de no estar contemplados en la planilla, deberemos considerarlos dentro de |os Gastos Generales.

Por otra parte, la planilla correspondiente al Renglon 1 si presenta cantidades para estos conceptos, siendo GL=1y MES=14.
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A continuacion, se encuentra la planilla de cotizacion con la aclaracion respecto alas cantidades faltantes para el Renglon 2.
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I Provecto Ejecutive e Ingenieria de Detalle de Obras Civiles

PLANILLA DE COTIZACION
OBRA-INTERVENCION EN LINEA URQUIZA - Ramal U22) Punto Kilométrico 18+050.63 & Ramal U(A) Punto Kilométrico 12+932.60" - Renglon 2

Descripoidn Unidad | Cantidad

Precio Unitario (%)

Subtotal (%) Total (%)
(*)

Gestion v Control de la Calidad

AA |LLZ 7.1.2 Provecto Ejecutive e Ingenieria de Detalle de Obras de Senalamiento GL - MO COTIZA EN ESTE RENGLOM
A, LL3 7.1. Planos Conforme a Obra v Manual de Mantenimlento Obras Civiles GL 1,0k
An (Ll4 7.1 Planos Conforme a Obra y Manual de Mantenimiento de Sefalamiento GL - MO COTIZA EN ESTE RENGLOM

Gestitn Ambiental & Social

AA |31 Movilizackon del Obrador GL 1O
AA |32 9.2 Operacion del Obrador MES 14,00
AA 313 9.1.3 Desmovilizacion del Obrador GL 1O

Corresponden las cantidades faltantesa GL=1, MES=14
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MARIANO GENTILE

Gerente

Gerencia de Ingenieria e Innovacion
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				PLANILLA DE COTIZACIÓN

				OBRA:"READECUACIÓN DE DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES POR RIESGOS OPERATIVOS EN LA LÍNEA URQUIZA" ETAPA 1 - Renglón 1

				RENGLÓN 1: P.K. 18+050.63 (Ramal U22).

				Sistema Contrat.		Item		Item Pliego		Descripción		Unidad		Cantidad		Costo Unitario ($) 		Subtotal ($) 		Total ($) 		%

						1		7		PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA										$    - 0

						1.1		7.1		DOCUMENTACIÓN DE OBRA										$    - 0

				A.A.		1.1.1		7.1.1		Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle de Obra Civil		GL		1.00

				A.A		1.1.2		7.1.2		Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle de Obra de Señalamiento		GL		1.00

				A.A.		1.1.3		7.1.3		Planos Conforme a Obra y Manual de Mantenimiento Obras Civiles 		GL		1.00

				A.A.		1.1.4		7.1.4		Planos Conforme a Obra y Manual de Mantenimiento Obras de Señalamiento		GL		1.00

						2		8		PLANIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

						2.1		8.1		DOCUMENTACIÓN CASS

				A.A.		2.1.1		8.1.1		Gestión y Control de la Calidad 		GL		1.00

				A.A.		2.1.2		8.1.2		Gestión Ambiental y Social  		GL		1.00

						3		9		INSTALACIONES PROVISORIAS DE OBRA

						3.1		9.1		OBRADOR

				A.A.		3.1.1		9.1.1		Movilización del Obrador		GL		1.00

				A.A.		3.1.2		9.1.2		Operación del Obrador		MES		14.00

				A.A.		3.1.3		9.1.3		Desmovilización del Obrador		GL		1.00

						3.2		9.2		ANDENES PROVISORIOS												33%-41%

						3.2.1		9.2.1		INSTALACIÓN DE ANDENES PROVISORIOS

						3.2.1.1		9.2.1.1		PLATAFORMAS DE ANDENES PROVISORIOS

				A.A.		3.2.1.1.1		9.2.1.1.1		Movimientos de Suelo		M3		6.50

				A.A.		3.2.1.1.2		9.2.1.1.2		Bases de HºAº		M3		6.50

				A.A.		3.2.1.1.3		9.2.1.1.3		Estructura de Andenes Provisorios		M2		866.00

				A.A.		3.2.1.1.4		9.2.1.1.4		Espacios Guardahombres		U		4.00

				A.A.		3.2.1.1.5		9.2.1.1.5		Solados de Andenes Provisorios		M2		781.00

				A.A.		3.2.1.1.6		9.2.1.1.6		Pintura de Solados		M2		857.00

						3.2.1.2		9.2.1.2		REFUGIOS DE ANDENES PROVISORIOS

				A.A.		3.2.1.2.1		9.2.1.2.1		Refugios de Andenes		M2		134.00

						3.2.1.3		9.2.1.3		ACCESOS

				A.A.		3.2.1.3.1		9.2.1.3.1		Veredas pavimentadas de Acceso		M2		191.00

				A.A.		3.2.1.3.2		9.2.1.3.2		Escaleras provisorias		M2		10.00

				A.A.		3.2.1.3.3		9.2.1.3.3		Rampas Provisorias		M2		66.00

				A.A.		3.2.1.3.4		9.2.1.3.4		Cercos de Alambrado Olímpico		M		60.00

						3.2.1.4		9.2.1.4		MÓDULOS PROVISORIOS

				A.A.		3.2.1.4.1		9.2.1.4.1		Módulo Boletería		MES		10.00

				A.A.		3.2.1.4.2		9.2.1.4.2		Módulos de Sanitarios Públicos 		MES		10.00

				A.A.		3.2.1.4.3		9.2.1.4.3		Módulo Personal de Seguridad		MES		10.00

				A.A.		3.2.1.4.4		9.2.1.4.4		Módulo Depósito de Limpieza		MES		10.00

				A.A.		3.2.1.4.5		9.2.1.4.5		Módulo de Tableros 		MES		10.00

						3.2.1.5		9.2.1.5		INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CORRIENTES FUERTES

				A.A.		3.2.1.5.1		9.2.1.5.1		Conexión de Alimentación		GL		1.00

				A.A.		3.2.1.5.2		9.2.1.5.2		Tablero General		GL		1.00

				A.A.		3.2.1.5.3		9.2.1.5.3		Canalizaciones 		GL		1.00

				A.A.		3.2.1.5.4		9.2.1.5.4		Cableados		M		2,000.00

				A.A.		3.2.1.5.5		9.2.1.5.5		Artefactos de Iluminación		U		20.00

				A.A.		3.2.1.5.6		9.2.1.5.6		Columnas de Alumbrado		U		28.00

				A.A.		3.2.1.5.7		9.2.1.5.7		Puesta a Tierra		GL		1.00

				A.A.		3.2.1.5.8		9.2.1.5.8		Sistema de Protección contra descargas atmosféricas		GL		1.00

						3.2.1.6		9.2.1.6		INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CORRIENTES DÉBILES

				A.A.		3.2.1.6.1		9.2.1.6.1		Sistema de Audio		GL		1.00

				A.A.		3.2.1.6.2		9.2.1.6.2		Instalación de Datos		GL		1.00

				A.A.		3.2.1.6.3		9.2.1.6.3		Sistema Llamador Baños PMR		GL		1.00

				A.A.		3.2.1.6.4		9.2.1.6.4		Instalación de CCTV		GL		1.00

				A.A.		3.2.1.7		9.2.1.7		INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE

				A.A.		3.2.1.7.1		9.2.1.7.1		Pozo de Captación		U		1.00

				A.A.		3.2.1.7.2		9.2.1.7.2		Tanque Cisterna - Cap: 1500 lts		U		1.00

				A.A.		3.2.1.7.3		9.2.1.7.3		Tanque de Reserva - Cap: 500 lts		U		1.00

				A.A.		3.2.1.7.4		9.2.1.7.4		Grupo de Bombas de Impulsión 		U		1.00

				U.M.		3.2.1.7.5		9.2.1.7.5		Cañerías de Alimentación y Distribución 		M		20.00

						3.2.1.8		9.2.1.8		INSTALACIÓN DE DESAGUES CLOACALES

				A.A.		3.2.1.8.1		9.2.1.8.1		Sistema de Desague por Pozo Absorbente		GL		1.00

				U.M.		3.2.1.8.2		9.2.1.8.2		Cañerías de Desagues Primarios y Secundarios		M		30.00

				U.M.		3.2.1.8.3		9.2.1.8.3		Cámaras de Inspección		U		2.00

						3.2.1.9		9.2.1.9		EQUIPAMIENTO

				A.A.		3.2.1.9.1		9.2.1.9.1		Bancos		U		12.00

				A.A.		3.2.1.9.2		9.2.1.9.2		Cestos		U		12.00

				A.A.		3.2.2		9.2.2		MANTENIMIENTO DE ANDENES PROVISORIOS

				A.A.		3.2.2.1		9.2.2.1		Mantenimiento Periódico y Conservación de las Instalaciones		MES		10.00

				A.A.		3.2.3		9.2.3		DESARME Y RETIRO DE ANDENES PROVISORIOS

				A.A.		3.2.3.1		9.2.3.1		Desarme integral de las Instalaciones y Recomposición del Terreno		GL		1.00

						4		10		EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL en Ramal U(22) Punto Kilométrico 18+050.63

						4.1		10.1		TAREAS PRELIMINARES

						4.1.1		10.1.1		RETIROS Y DESMONTAJES

				A.A.		4.1.1.1		10.1.1.1		Retiro de Alambrado Olímpico		M		245.00

				A.A.		4.1.1.2		10.1.1.2		Retiro de Reja de Barrotes 		M		6.00

				A.A.		4.1.1.3		10.1.1.3		Retiro de Barandas de Laberintos		M		155.00

				A.A.		4.1.1.4		10.1.1.4		Retiro de Barandas de Rampas y Escaleras		M		54.00

				A.A.		4.1.1.5		10.1.1.5		Retiro de Escalera Metálica Guardahombre en Tanque de reserva		GL		1.00

				A.A.		4.1.1.6		10.1.1.6		Retiro de Carteles de Estación		U		2.00

				A.A.		4.1.1.7		10.1.1.7		Retiro de Columnas de Alumbrado en Andenes		U		3.00

				A.A.		4.1.1.8		10.1.1.8		Retiro de Bancos Premoldeados de Hormigón		U		2.00

				A.A.		4.1.1.9		10.1.1.9		Retiro de Apoyos Isquiáticos		U		1.00

				A.A.		4.1.1.10		10.1.1.10		Retiro de Cestos de Basura 		U		6.00

				A.A.		4.1.1.11		10.1.1.11		Retiro de Módulo Metálico de Acceso		GL		1.00

				A.A.		4.1.1.12		10.1.1.12		Retiro de Artefactos de Iluminación bajo Cubiertas		U		28.00

				A.A.		4.1.1.13		10.1.1.13		Retiro de Carteles Electrónicos 		U		2.00

				A.A.		4.1.1.14		10.1.1.14		Retiro de Cubiertas Metálicas		M2		428.00

				A.A.		4.1.1.15		10.1.1.15		Retiro de Losetas Premoldeadas en P.A.N.		M2		9.00

						4.1.2		10.1.2		DEMOLICIONES

				A.A.		4.1.2.1		10.1.2.1		Demolición de Locales Operativos sobre Andenes		M2		36.30

				A.A.		4.1.2.2		10.1.2.2		Demolición de Bancos Fijos de Hormigón		U		8.00

				A.A.		4.1.2.3		10.1.2.3		Demolición de Mampostería de Refugios áreas de espera		M2		92.00

				A.A.		4.1.2.4		10.1.2.4		Demolición de Plataformas de Andenes 		M2		796.00

				A.A.		4.1.2.5		10.1.2.5		Demolición de Tabiques de Apoyo de Andenes		M3		38.00

				A.A.		4.1.2.6		10.1.2.6		Demolición de Mampostería de Cierre frontal de Andenes		M2		148.00

				A.A.		4.1.2.7		10.1.2.7		Demolición de Pilares de Apoyo de Andenes (HºAº)		M3		3.50

				A.A.		4.1.2.8		10.1.2.8		Demolición de Rampas y Escaleras de Acceso a Andenes		M3		4.50

				A.A.		4.1.2.9		10.1.2.9		Demolición de Solados en Veredas y Accesos		M2		145.00

				A.A.		4.1.2.10		10.1.2.10		Demolición de Murete Perimetral sobre Línea Municipal		M		176.00

				A.A.		4.1.2.11		10.1.2.11		Demolición de Pavimentos de Asfalto en P.A.N.		M2		30.00

				A.A.		4.1.2.12		10.1.2.12		Demolición de Tanque de Reserva de Hormigón Armado		M3		3.95

						4.2		10.2		MOVIMIENTO DE SUELOS

						4.2.1		10.2.1		EXCAVACIONES

				U.M.		4.2.1.1		10.2.1.1		Excavación para Veredas de Hormigón en Accesos		M3		30.00

				U.M.		4.2.1.2		10.2.1.2		Excavación para Fundaciones de Andenes y Edificios		M3		234.00

				U.M.		4.2.1.3		10.2.1.3		Excavación para Cámaras de Tanques y Bombas 		M3		34.00

				U.M.		4.2.1.4		10.2.1.4		Excavación para Tendidos y Cámaras de Instalaciones enterradas		M3		40.00

						4.2.2		10.2.2		RELLENOS DE SUELO 

				U.M.		4.2.2.1		10.2.2.1		Relleno sobre Bases de Fundación		M3		117.00

				U.M.		4.2.2.2		10.2.2.2		Relleno sobre Canalizaciones enterradas		M3		35.00

						4.3		10.3		ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN												7%-15%

						4.3.1		10.3.1		HORMIGÓN EJECUTADO "IN SITU"

						4.3.1.1		10.3.1.1		FUNDACIONES

				U.M.		4.3.1.1.1		10.3.1.1.1		Plateas (Salas de Tanques)		M3		14.52

				U.M.		4.3.1.1.2		10.3.1.1.2		Bases Centradas (Edificios)		M3		1.30

				U.M.		4.3.1.1.3		10.3.1.1.3		Zapatas Corridas (Rampas, Escaleras, Edificios, Andenes)		M3		97.95

				U.M.		4.3.1.1.4		10.3.1.1.4		Tabiques de Apoyo (Andenes)		M3		55.51

				U.M.		4.3.1.1.5		10.3.1.1.5		Tabique de Apoyo (Salas de Tanques)		M3		11.42

				U.M.		4.3.1.1.6		10.3.1.1.6		Tabique de Apoyo Variables (Rampas, Escaleras)		M3		3.21

						4.3.1.2		10.3.1.2		VIGAS

				U.M.		4.3.1.2.1		10.3.1.2.1		Encadenados Inferiores (Edificios)		M3		5.26

				U.M.		4.3.1.2.3		10.3.1.2.2		Encadenados Superiores (Edificios)		M3		8.13

						4.3.1.3		10.3.1.3		COLUMNAS

				U.M.		4.3.1.3.1		10.3.1.3.1		Columnas 		M3		3.03

				U.M.		4.3.1.3.2		10.3.1.3.2		Troncos de Columnas		M3		5.91

						4.3.1.4		10.3.1.4		LOSAS

				U.M.		4.3.1.4.1		10.3.1.4.1		Losa Maciza de Plataforma de Andén 		M3		119.45

				U.M.		4.3.1.4.2		10.3.1.4.2		Losa Maciza de Edificios 		M3		10.91

				U.M.		4.3.1.4.3		10.3.1.4.3		Losa Maciza de Rampas 		M3		4.96

				U.M.		4.3.1.4.4		10.3.1.4.4		Losa Maciza de Escaleras 		M3		2.04

						4.3.2		10.3.2		HORMIGÓN PREMOLDEADO

						4.3.2.1		10.3.2.1		LOSETAS PARA PASOS A NIVEL PEATONAL

				U.M.		4.3.2.1.1		10.3.2.1.1		Losetas Premoldeadas c/ Bastidor de Perfiles para P.A.N. - Tipo "J"		M2		13.70

				U.M.		4.3.2.1.2		10.3.2.1.2		Losetas Premoldeadas c/ Bastidor de Perfiles para P.A.N. - Variable		M2		4.40

						4.4		10.4		ESTRUCTURAS METÁLICAS

						4.4.1		10.4.1		COLUMNAS ESPECIALES DE CHAPA GRUESA

				A.A.		4.4.1.1		10.4.1.1		Columna Compuesta en Chapa Gruesa - Tipo 1 		U		10.00

				A.A.		4.4.1.2		10.4.1.2		Columna Compuesta en Chapa Gruesa - Tipo 2		U		4.00

						4.4.2		10.4.2		VIGAS ESPECIALES DE CHAPA GRUESA

				A.A.		4.4.2.1		10.4.2.1		Viga Perfíl Triangular Compuesta en Chapa Gruesa - s/Det.		U		17.00

						4.5		10.5		CUBIERTAS

						4.5.1		10.5.1		CUBIERTAS INCLINADAS

				A.A.		4.5.1.1		10.5.1.1		Correas Longitudinales de chapa Galvanizadas 		M		480.00

				A.A.		4.5.1.2		10.5.1.2		Cubierta de Chapa sinusoidal Prepintada - Calibre Nº 25		M2		311.00

				A.A.		4.5.1.3		10.5.1.3		Caballete de Chapa galvanizada prepintada - Calibre Nº 22		M		48.00

				A.A.		4.5.1.4		10.5.1.4		Punteras de Chapa Galvanizada prepintada al Horno 		M		96.00

						4.5.2		10.5.2		CUBIERTAS PLANAS

				A.A.		4.5.2.1		10.5.2.1		Contrapiso alivianado con pendiente		M3		7.49

				A.A.		4.5.2.2		10.5.2.2		Carpeta Hidrófuga de Nivelación		M2		74.90

				A.A.		4.5.2.3		10.5.2.3		Recubrimiento Fibrado Elastomérico		M2		86.40

						4.6		10.6		MAMPOSTERÍA Y TABIQUERIA

						4.6.1		10.6.1		MAMPOSTERÍA EN ELEVACIÓN

				A.A.		4.6.1.1		10.6.1.1		Cajón Hidrófugo en ladrillo común 		M		31.30

				A.A.		4.6.1.2		10.6.1.2		Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8 cm		M2		29.00

				A.A.		4.6.1.3		10.6.1.3		Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12 cm		M2		19.50

				A.A.		4.6.1.4		10.6.1.4		Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18 cm		M2		193.00

						4.7		10.7		REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

						4.7.1		10.7.1		REVOQUES INTERIORES

				A.A.		4.7.1.1		10.7.1.1		Revoque Interior Completo (Terminación: Enlucido de Yeso)		M2		131.00

				A.A.		4.7.1.2		10.7.1.2		Revoque bajo Revest. En locales humedos (terminación peinado)		M2		105.00

						4.7.2		10.7.2		REVOQUES EXTERIORES

				A.A.		4.7.2.1		10.7.2.1		Revoque Completo Exterior - (terminación Fino a la cal)		M2		302.00

						4.7.3		10.7.3		REVESTIMIENTOS EN PAREDES

				A.A.		4.7.3.1		10.7.3.1		RE1/ y RE2 - Plástico texturado granulado		M2		302.00

				A.A.		4.7.3.2		10.7.3.2		RE3 - Granítico Compacto Semi Pulido  - 0.30 mts x 0.30 mts		M2		79.80

				A.A.		4.7.3.3		10.7.3.3		RE4 - Vitrificado Veneciano- 20 mm x 20 mm		M2		1.40

				A.A.		4.7.3.4		10.7.3.4		RE5 - Cerámico Esmaltado Blanco Brillante - 0,30 mts x 0,30 mts		M2		27.80

				U.M.		4.7.3.5		10.7.3.5		Perfíl Esquinero Acero Inox - 10mm x 10 mm		M		4.60

				U.M.		4.7.3.6		10.7.3.6		Perfíl Guarda Superior de Terminación Acero Inox - 10mm x 20 mm		M		56.00

						4.8		10.8		CONTRAPISOS Y CARPETAS

						4.8.1		10.8.1		CONTRAPISOS

				A.A.		4.8.1.1		10.8.1.1		CO1 - Contrapiso armado de hormigón de cascotes 		M3		4.04

				A.A.		4.8.1.2		10.8.1.2		CO2- Contrapiso Alivianado de Perlas de Poliestireno 		M3		4.92

						4.8.2		10.8.2		CARPETAS 

				A.A.		4.8.2.1		10.8.2.1		CA1 - Carpeta Hidrófuga de nivelación y asiento - Esp: 3 cm		M2		28.08

				A.A.		4.8.2.2		10.8.2.2		CA2 - Carpeta de nivelación y asiento - Esp: 3 cm		M2		42.47

						4.9		10.9		SOLADOS

						4.9.1		10.9.1		DE HORMIGÓN "IN SITU"

				A.A.		4.9.1.1		10.9.1.1		SH1- H° A° Fratasado c/bordes llaneados s/losa andén - H: 7 cms		M2		336.25

				A.A.		4.9.1.2		10.9.1.2		SH2 - H° A° Peinado c/bordes llaneados s/losa rampas y escaleras - H: 4 cm		M2		44.70

				A.A.		4.9.1.3		10.9.1.3		SH3 - H° A° Peinado c/bordes llaneados s/suelo - H: 12 cm		M2		156.50

						4.9.2		10.9.2		EPOXÍDICOS

				A.A.		4.9.2.1		10.9.2.1		SE1 - Solado Epoxídico Granulado (Sector Molinetes)		M2		18.70

				A.A.		4.9.2.2		10.9.2.2		SE2 - Recubrimiento Epoxídico Antideslizante 		M2		10.55

						4.9.3		10.9.3		CEMENTICIOS

				A.A.		4.9.3.1		10.9.3.1		SC1 - Mosaico Cementicio negro c/ relieve almohadillas - 0,30 x 0,30 		M2		72.00

				A.A.		4.9.3.2		10.9.3.2		SC2 - Mosaico Cementicio amarillo c/ relieve botones - 0,30 x 0,30 		M2		171.00

				A.A.		4.9.3.3		10.9.3.3		SC3 - Mosaico Cementicio lisos color gris - 0,30 x 0,30 		M2		72.00

				A.A.		4.9.3.4		10.9.3.4		SC4 - Mosaico Cementicio blanco c/relieve bastones - 0,30 x 0,30 		M2		76.00

						4.9.4		10.9.4		GRANÍTICOS

				A.A.		4.9.4.1		10.9.4.1		SG3 - Mosaico Granítico Compacto semi pulido - 0.30m x 0.30m		M2		36.00

						4.9.5		10.9.5		ZÓCALOS

				A.A.		4.9.5.1		10.9.5.1		Z2 – Zócalos de Cemento Alisado		M		20.50

				A.A.		4.9.5.2		10.9.5.2		Z3 - Zócalos de Granito Compacto 		M		37.00

						4.10		10.10		CIELORRASOS

						4.10.1		10.10.1		CIELORRASOS SUSPENDIDOS

				A.A.		4.10.1.1		10.10.1.1		CR1 - Suspendido interior de placa de roca de yeso 		M2		15.55

				A.A.		4.10.1.2		10.10.1.2		CR2 - Suspendido interior de placa de roca de yeso Anti-Humedad		M2		20.44

				A.A.		4.10.1.3		10.10.1.3		CR5 - Suspendido Metálico especial para Refugios de Andén 		M2		262.00

				A.A.		4.10.1.4		10.10.1.4		CR6 - Suspendido Metálico		M2		22.92

						4.10.2		10.10.2		CIELORRASOS APLICADOS

				A.A.		4.10.2.1		10.10.2.1		CR4 - Aplicado - Terminación Fino a la Cal		M2		10.54

						4.11		10.11		ABERTURAS / CERRAMIENTOS / HERRERÍA												8%16%

						4.11.1		10.11.1		CARPINTERÍA INTEGRAL

				A.A.		4.11.1.1		10.11.1.1		B1 - Carpintería Integral de Acero Inoxidable - Boletería		M		2.60

				A.A.		4.11.1.2		10.11.1.2		B2 - Carpintería Integral de Acero Inoxidable - Garita de Seguridad		M		1.42

						4.11.2		10.11.2		CARPINTERÍAS DE ALUMINIO

				A.A.		4.11.2.1		10.11.2.1		V1 - Carpintería de aluminio - Banderola de 1.00 m x 0.50 m		U		4.00

				A.A.		4.11.2.2		10.11.2.2		V2 - Carpintería de aluminio - Banderola de 0.80 m x 0.50 m		U		2.00

				A.A.		4.11.2.3		10.11.2.3		V3 - Carpintería de aluminio - Corrediza de 1.50 m x 0.50 m		U		1.00

				A.A.		4.11.2.4		10.11.2.4		V4 - Carpintería de aluminio - Paño fijo y de Abrir - 1.57m x 1.28 m		U		1.00

						4.11.3		10.11.3		PUERTAS

				A.A.		4.11.3.1		10.11.3.1		PCH1 - Puerta de Chapa - 1 hoja de Abrir de 0,90 - Ciega		U		1.00

				A.A.		4.11.3.2		10.11.3.2		PCH2 - Puerta de Chapa - 1 hoja de Abrir de 0,90 - c/ Vent. Inferior		U		2.00

				A.A.		4.11.3.3		10.11.3.3		PCH3 - Puerta de Chapa - 1 hoja de Abrir de 0,90 - c/ Vent. Inferior & Barral		U		1.00

				A.A.		4.11.3.4		10.11.3.4		PCH4 - Puerta de Chapa - 1 hoja de Abrir de 0,90 - c/ Vent. Inf./Sup.		U		1.00

				A.A.		4.11.3.5		10.11.3.5		PCH5 - Puerta de Chapa - 1 hoja de Abrir de 0,80 - Ciega		U		3.00

				A.A.		4.11.3.6		10.11.3.6		PCH6 - Puerta de Chapa - 2 hojas de Abrir - Total 1,05 - Ciega		U		1.00

				A.A.		4.11.3.7		10.11.3.7		PP1 - Interior de 1 Hoja de 0,70 - Puerta placa  		U		5.00

						4.11.4		10.11.4		PUERTAS REJA

				A.A.		4.11.4.1		10.11.4.1		HE-P1 - Puerta de Emergencia - Ancho:  1.10 mts		U		1.00

				A.A.		4.11.4.2		10.11.4.2		HE-P2 - Puerta de Salida de Escape - Ancho:  1.25 mts		U		4.00

						4.11.5		10.11.5		REJAS EN VENTANAS

				A.A.		4.11.5.1		10.11.5.1		HE V1 - Reja de Metal Desplegado Pesado - 1.00 m x 0.50 m		U		4.00

				A.A.		4.11.5.2		10.11.5.2		HE V2 - Reja de Metal Desplegado Pesado - 0.80 m x 0.50 m		U		2.00

				A.A.		4.11.5.3		10.11.5.3		HE V3 - Reja de Metal Desplegado Pesado - 1.50 m x 0.50 m		U		1.00

						4.11.6		10.11.6		CERRAMIENTOS 

				A.A.		4.11.6.1		10.11.6.1		HE-R1 - Reja Perimetral de Barrotes - Tipo 1 - A: 2,40 mts - H: 2,00 mts		M		7.00

				A.A.		4.11.6.2		10.11.6.2		HE-R2 - Reja Perimetral de Barrotes - Tipo 2 - A: 2,40 mts - H: 2,00 mts		M		231.00

				A.A.		4.11.6.3		10.11.6.3		P-HP - Parasoles premoldeados de HºAº  - 0,10 x 0,20 - H: 2,30 mts		U		11.00

				A.A.		4.11.6.4		10.11.6.4		CE-01 - Cortina de Enrollar - A: 2,95 x H: 2,40 mts		U		1.00

				A.A.		4.11.6.5		10.11.6.5		CE-02 - Cortina de Enrollar - A: 2,44 x H: 2,40 mts		U		1.00

				A.A.		4.11.6.6		10.11.6.6		CE-03 - Cortina de Enrollar - A: 1,57 x H: 1,28 mts		U		1.00

						4.11.7		10.11.7		TAPAS DE INSPECCIÓN Y REJILLAS

				A.A.		4.11.7.1		10.11.7.1		HE T1 - Tapa Cámara T1 - Galvanizada - Doble Hoja - 1,05 mts x 1,05 mts		U		9.00

				A.A.		4.11.7.2		10.11.7.2		HE T2 - Tapa Cámara T2 - Galvanizada - 0,30 mts x 0,45 mts		U		5.00

				A.A.		4.11.7.3		10.11.7.3		HE T3 - Tapa Cámara T3 - Galvanizada - 0,30 mts x 0,30 mts		U		5.00

				A.A.		4.11.7.4		10.11.7.4		HE T4 - Tapa Cámara T4 - Galvanizada - Doble Hoja - 0,60 mts x 0,60 mts		U		6.00

				A.A.		4.11.7.5		10.11.7.5		HE-T5 - Puerta Metálica Bajo Andén - Doble Hoja - 1,50 mts x 0,60 mts		U		6.00

				A.A.		4.11.7.6		10.11.7.6		HE-RE 1 - Rejillas lineales Corta-aguas - A: 0,15 mts		M		16.00

						4.12		10.12		BARANDAS Y PASAMANOS

						4.12.1		10.12.1		BARANDAS 

				A.A.		4.12.1.1		10.12.1.1		B1 - Baranda - Metálica Galvanizada - p/Rampas - S/ Detalle		M		46.50

				A.A.		4.12.1.2		10.12.1.2		B2 - Baranda - Metálica Galvanizada - p/Escaleras - S/ Detalle		M		14.80

				A.A.		4.12.1.3		10.12.1.3		B3 - Baranda - Metálica Galvanizada - p/Laberintos P.A.N. - S/ Detalle		M		38.00

						4.13		10.13		RECUBRIMIENTOS

						4.13.1		10.13.1		P1 - PINTURA SOBRE PARAMENTOS Y CIELORRASOS NO METÁLICOS

				U.M.		4.13.1.1		10.13.1.1		Esmalte Sintético Satinado sobre paredes y Cielorrasos		M2		350.00

						4.13.2		10.13.2		P2 - PINTURA SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS NO RECUBIERTOS

				U.M.		4.13.2.1		10.13.2.1		Epoxi Bi-componente +  Poliuretánico (125 um) - Esquema 4 (Rejas Barrotes - Metal Desplegado)		M2		397.00

				U.M.		4.13.2.2		10.13.2.2		Epoxi Bi-componente +  Poliuretánico (125 um) - Esquema 4 (Columnas de Iluminación)		M2		16.00

				U.M.		4.13.2.3		10.13.2.3		Epoxi Bi-componente +  Poliuretánico (125 um) - Esquema 4 (Barandas Laberintos)		M2		31.00

				U.M.		4.13.2.4		10.13.2.4		Epoxi Bi-componente +  Poliuretánico Alifático (125 um) - Esquema 5 (Parantes de Barandas)		M2		9.00

						4.13.3		10.13.3		P3 - PINTURA SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS YA RECUBIERTOS

				U.M.		4.13.2.2		10.13.3.1		Epoxi Bi-componente +  Poliuretánico (125 um) - Esquema 4 (Carpinterías y Herrerias Cabín)		M2		20.00

						4.13.4		10.13.4		P4 - PINTURA SOBRE HORMIGÓN VISTO

				A.A.		4.13.4.1		10.13.4.1		Epoxi Bi-componente +  Poliuretánico Alifático s/ Naríz de Andén- Amarillo Vial		M2		110.00

				A.A.		4.13.4.2		10.13.4.2		Epoxi Bi-componente +  Poliuretánico Alifático s/ Cerramiento Bajo Andén - RAL 7024		M2		290.00

						4.13.5		10.13.5		P5 - PINTURA EN PASOS A NIVEL

				A.A.		4.13.5.1		10.13.5.1		Pintura Reflectiva color Blanca - Esp: 15 cm		M2		3.30

						4.14		10.14		SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO DE ANDENES

						4.14.1		10.14.1		SEÑALÉTICA Y CARTELERÍA

				A.A.		4.14.1.1		10.14.1.1		STA Señal Tótem en Acceso		U		1.00

				A.A.		4.14.1.2		10.14.1.2		ICB Identificación Corpórea Módulo Boletería		U		2.00

				A.A.		4.14.1.3		10.14.1.3		ICBL Identificación Corpórea Módulo Boletería Lateral		U		1.00

				A.A.		4.14.1.4		10.14.1.4		SAM 1500 Señal Acceso Molinetes		U		1.00

				A.A.		4.14.1.5		10.14.1.5		IBE Identificación Boletería/Bicicletero Exterior		U		1.00

				A.A.		4.14.1.6		10.14.1.6		SETER 1500 Señal Comunicacional Colgante		U		2.00

				A.A.		4.14.1.7		10.14.1.7		SCEA Señal Comunicacional Amurada		U		2.00

				A.A.		4.14.1.8		10.14.1.8		SCEB Señal Comunicacional Bandera		U		2.00

				A.A.		4.14.1.9		10.14.1.9		SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre, Movilidad Reducida y Cambiador)		U		4.00

				A.A.		4.14.1.10		10.14.1.10		SSE Señal Salida de Emergencia		U		6.00

				A.A.		4.14.1.11		10.14.1.11		SPE Señal Plano Evacuación		U		1.00

				A.A.		4.14.1.12		10.14.1.12		SMR Señal Ménsula Refugio		U		4.00

				A.A.		4.14.1.13		10.14.1.13		CHR Chapón Refugio		U		4.00

				A.A.		4.14.1.14		10.14.1.14		SCR Señal Comunicacional Refugio		U		4.00

				A.A.		4.14.1.15		10.14.1.15		ALR Apoyo Lumbar Refugio		U		4.00

				A.A.		4.14.1.16		10.14.1.16		PGC Cartelera Informativa		U		1.00

				A.A.		4.14.1.17		10.14.1.17		SBP Señal Braille en Pasamanos		U		6.00

				A.A.		4.14.1.18		10.14.1.18		VEB Vinilo Esmerilado Boletería		U		1.00

						4.14.2		10.14.2		EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

				A.A.		4.14.2.1		10.14.2.1		AST Asiento de hormigón		U		8.00

				A.A.		4.14.2.2		10.14.2.2		PAPD Papelero residuos/ reciclable		U		5.00

				A.A.		4.14.2.3		10.14.2.3		PM 32" Porta Monitor		U		1.00

				A.A.		4.14.2.4		10.14.2.4		PM 49" Porta Monitor		U		2.00

						4.15		10.15		INSTALACIONES SANITARIAS

						4.15.1		10.15.1		AGUA POTABLE

				A.A.		4.15.1.1		10.15.1.1		Conexión a la  Acometida Existente		GL		1.00

				A.A.		4.15.1.2		10.15.1.2		Tanque Cisterna Tri Capa - Cap: 5000 lts		GL		1.00

				A.A.		4.15.1.3		10.15.1.3		Grupo de Bombas de Impulsión 		U		1.00

				A.A.		4.15.1.4		10.15.1.4		Tanque de Reserva - Cap: 1500 lts		U		1.00

				A.A.		4.15.1.5		10.15.1.5		Grupo de Bombas de Presión 		U		1.00

				U.M.		4.15.1.6		10.15.1.6		Cañerías de Distribución en Termofusión s/ cáclulo hidráulico		M		165.00

				A.A.		4.15.1.7		10.15.1.7		Calefón Eléctrico - Cap. 6 lts - p/ Baños y Offices 		U		2.00

				A.A.		4.15.1.8		10.15.1.8		Caudalímetro para Local Comercial		U		1.00

						4.15.2		10.15.2		DESAGUES CLOACALES

				U.M.		4.15.2.1		10.15.2.1		Conexión a la red Urbana (AySA) - Gestiones y Regularización		GL		1.00

				U.M.		4.15.2.2		10.15.2.2		Pileta de Piso Tapada 0,15 x 0,15 mts - Polipropileno - Rejilla Acero Inoxidable. 		U		7.00

				U.M.		4.15.2.3		10.15.2.3		Boca de Acceso 0,20 x 0,20 mts - Polipropileno - Tapa Acro Inoxidable		U		5.00

				U.M.		4.15.2.4		10.15.2.4		Cámara decantadora de grasas para Local Comercial		U		1.00

				U.M.		4.15.2.5		10.15.2.5		Cañerías Secundarias - Cañería de PPL 38 mm /  63 mm 		M		12.00

				U.M.		4.15.2.6		10.15.2.6		Cañerías Primarias - Cañería de PPL 110 mm 		M		100.00

				U.M.		4.15.2.7		10.15.2.7		Cámaras de Inspección -  Premoldeadas de Hormigón c/cojinete - 0,60 x 0,60 mts		U		3.00

				UM		4.15.2.8		10.15.2.8		Cámara Colectora Cloacal de Mampostería - A: 0,60 x 0,90 / H: 1,00 mts		U		1.00

				UM		4.15.2.9		10.15.2.9		Grupo de Bombas Trituradoras de Achique s/cálculo		U		1.00

						4.15.3		10.15.3		DESAGUES PLUVIALES (EDIFICIOS & ANDÉNES)

				UM		4.15.3.1		10.15.3.1		Canaletas de concreto impermeable en inicio rampas y escaleras s/Det		M		14.00

				UM		4.15.3.2		10.15.3.2		Acequia colectora en Andén - A: 0,15 mts - S /Det.		M		40.00

				UM		4.15.3.3		10.15.3.3		Boca de Desague c/Tapa Acero Inox.  c/trampa de insectos - 0,15 x 0,15		U		12.00

				AA		4.15.3.4		10.15.3.4		Derivaciones inferiores h/ Cañería Troncal Bajo andén - Caño PPL 63 mm		M		75.00

				AA		4.15.3.5		10.15.3.5		Troncales bajo andenes h/ Cámaras en extremos - Cañería PPL 110 mm		M		210.00

				UM		4.15.3.6		10.15.3.6		Boca de Desague Abierta PPL c/rejilla hierro fundido - 0,30 x 0,30 en Azoteas Edificios		U		8.00

				AA		4.15.3.7		10.15.3.7		Bajadas pluviales PPL desde B.D.A. en azoteas hasta albañales c/Cámara de Acceso vertical		M		48.00

				AA		4.15.3.8		10.15.3.8		B.D.A. - Mampostería ladrillos y revoque impermeable - A: 0,30 x 0,30 / Prof: 0,60		U		14.00

				AA		4.15.3.9		10.15.3.9		B.D.T. - Mampostería ladrillos y revoque impermeable - A: 0,30 x 0,30 / Prof: 0,60		U		10.00

				UM		4.15.3.10		10.15.3.10		Cámara de Desague Central de Mampostería - A: 0,90 x 0,90 / H: 1,00 mts		U		1.00

				UM		4.15.3.11		10.15.3.11		Cámaras Colectoras de Mampostería - A: 0,60 x 0,90 / H: 1,00 mts		U		2.00

				UM		4.15.3.12		10.15.3.12		Grupo de Bombas Trituradoras de Achique s/cálculo  		U		2.00

				UM		4.15.3.13		10.15.3.13		Troncales enterrados entre BDA y Cámaras y h/cordón cuneta		M		22.00

				UM		4.15.3.15		10.15.3.15		Canaleta de Chapa Galvanizada en Refugios de Andén		M		96.00

				UM		4.15.3.16		10.15.3.16		Bajadas internas de Columnas de Refugios de Andén		M		30.00

				UM		4.15.3.17		10.15.3.17		Derivaciones inferiores h/ Cañería Troncal Bajo andén - Caño PPL 110 mm		M		5.00

						4.15.4		10.15.4		AGUA PARA LAVADO DE ANDENES

				AA		4.15.4.1		10.15.4.1		Tanques de Reserva - Cap: 2000 lts		U		1.00

				AA		4.15.4.2		10.15.4.2		Grupo de Bombas de presión- s/ cálculo		U		1.00

				UM		4.15.4.3		10.15.4.3		Cañerías de Distribución en hierro galvanizado s/cálculo		M		130.00

				AA		4.15.4.4		10.15.4.4		Válvula esférica 1/4 vuelta de 3/4" c/ Acople Rápido p/ Lavado Andenes		U		5.00

				AA		4.15.4.5		10.15.4.5		Tanque Interceptor de Aguas de Lluvia - Cap: 2000 lts		U		1.00

						4.15.5		10.15.5		ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS 

				A.A.		4.15.5.1		10.15.5.1		Inodoro Antivandálico (sanitarios públicos)		U		3.00

				A.A.		4.15.5.2		10.15.5.2		Inodoro Pedestal c/ mochila (baños privados)		U		2.00

				A.A.		4.15.5.3		10.15.5.3		Mingitorio Antivandálico (sanitarios públicos)		U		2.00

				A.A.		4.15.5.4		10.15.5.4		Inodoro Pedestal Corto c/ mochila (Sanitario PMR)		U		1.00

				A.A.		4.15.5.5		10.15.5.5		Lavatorio cerámico en ménsula (Sanitario PMR)		U		1.00

				A.A.		4.15.5.6		10.15.5.6		Bacha de Acero inoxidable Oval (Diámetro: 34 cm)		U		6.00

				A.A.		4.15.5.7		10.15.5.7		Pileta de Cocina de Acero Inoxidable para Office (rectangular 27 lts)		U		1.00

				A.A.		4.15.5.8		10.15.5.8		Válvula de Descarga automática para Inodoros Sanitarios Públicos		U		3.00

				A.A.		4.15.5.9		10.15.5.9		Válvula de Descarga automática para Mingitorios Sanitarios Públicos		U		2.00

				A.A.		4.15.5.10		10.15.5.10		Griferías automáticas en Sanitarios Públicos		U		4.00

				A.A.		4.15.5.11		10.15.5.11		Grifería automática en Sanitario PMR		U		1.00

				A.A.		4.15.5.12		10.15.5.12		Grifería monocomando para Baños Privados 		U		2.00

				A.A.		4.15.5.13		10.15.5.13		Grifería monocomando en Offices		U		1.00

				A.A.		4.15.5.14		10.15.5.14		Extractores de Ventilación para Sanitarios Privados - 6"		U		2.00

						4.15.6		10.15.6		EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

				A.A.		4.15.6.1		10.15.6.1		Kit completo de Accesorios para Sanitarios Privados 		U		2.00

				A.A.		4.15.6.2		10.15.6.2		Kit Completo de Barrales y Accesorios para Sanitarios PMR		U		1.00

				A.A.		4.15.6.3		10.15.6.3		Kit Completo de Accesorios para Sanitarios Públicos		U		2.00

				A.A.		4.15.6.4		10.15.6.4		Separadores de Mingitorios en Granito Gris Mara 18 mm  (sanitarios públicos)		U		1.00

				A.A.		4.15.6.5		10.15.6.5		Cambiador para Bebés		U		1.00

						4.15.7		10.15.7		MESADAS

				A.A.		4.15.7.1		10.15.7.1		M1 - En Boleterías - Acero Inoxidable 		M2		3.56

				A.A.		4.15.7.2		10.15.7.2		M2 - En Offices-Toilets-Sanitarios - Granito Gris Mara 18 mm (incluye zócalos) 		M2		3.21

						4.15.8		10.15.8		ESPEJOS

				A.A.		4.15.8.1		10.15.8.1		De Acero Inoxidable Pulido para Sanitarios Públicos		M2		2.61

				A.A.		4.15.8.2		10.15.8.2		De Cristal FLOAT 4 mm para Baños de Personal		M2		1.62

				A.A.		4.15.8.3		10.15.8.3		Basculante para Sanitarios para Discapacitados		U		1.00

						4.16		10.16		INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CORRIENTES FUERTES

						4.16.1		10.16.1		ACOMETIDAS

				UM		4.16.1.1		10.16.1.1		Trámites de servicio de las acometidas de estación		GL		1.00

				UM		4.16.1.2		10.16.1.2		Caja de medidor + toma de energía T2 general estación		U		1.00

				UM		4.16.1.3		10.16.1.3		Acometida Municipal o Comercial		U		1.00

						4.16.2		10.16.2		TABLEROS ELÉCTRICOS

				UM		4.16.2.1		10.16.2.1		TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (TGBT)		U		1.00

				UM		4.16.2.2		10.16.2.2		TABLERO DE SECCIONAL ILUMINACIÓN DE (TSIlu)		U		1.00

				UM		4.16.2.3		10.16.2.3		TABLERO SECCIONAL DE MUY BAJA TENSIÓN (TSMbt)		U		1.00

				UM		4.16.2.4		10.16.2.4		TABLERO SECCIONAL BOLETERÍA PRINCIPAL (TSBol)		U		1.00

				UM		4.16.2.5		10.16.2.5		TABLERO SECCIONAL SALAS DE SEGURIDAD (TSSeg)		U		1.00

				UM		4.16.2.6		10.16.2.6		TABLERO SECCIONAL LIMPIEZA (TSLim)		U		1.00

				UM		4.16.2.7		10.16.2.7		TABLERO SECCIONAL DE BOMBAS (TSBb)		U		1.00

						4.16.3		10.16.3		CANALIZACIONES ELÉCTRICOS

				UM		4.16.3.1		10.16.3.1		Cámara de pase 300x300mm		U		7.00

				UM		4.16.3.2		10.16.3.2		Cámara de pase / caja de pase en bajo anden 400x400mm		U		17.00

				UM		4.16.3.3		10.16.3.3		Cámara de pase 600x600mm		U		7.00

				UM		4.16.3.4		10.16.3.4		Cámara de pase 600x800mm		U		4.00

				UM		4.16.3.5		10.16.3.5		Cruce bajo vía c/ cámara de 1,20x2,20m en cada extremo (incluye cañerías PEAD 4xØ110)		U		15.00

				UM		4.16.3.6		10.16.3.6		Cañeros de datos - PEAD d=40mm - tritubo (3xØ40mm)		M		150.00

				UM		4.16.3.7		10.16.3.7		Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm (2xØ110mm)		M		150.00

				UM		4.16.3.8		10.16.3.8		Cañeros eléctricos - PVCr de d=50mm (3xØ50mm)		M		160.00

				UM		4.16.3.9		10.16.3.9		Cañeros SUBE - PVCr de d=75mm (1xØ75mm)		M		15.00

				UM		4.16.3.10		10.16.3.10		Cañeros SUBE - PVCr de d=50mm (1xØ50mm)		M		15.00

				UM		4.16.3.11		10.16.3.11		Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Electrificación (PEAD 2xØ160mm)		M		150.00

				UM		4.16.3.12		10.16.3.12		Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Señalamiento (PEAD 4xØ110mm)		M		150.00

				UM		4.16.3.13		10.16.3.13		Caño HG		M		50.00

				UM		4.16.3.14		10.16.3.14		Cajas Al - 150x150mm		U		7.00

				UM		4.16.3.15		10.16.3.15		Caño semipesado embutido en pared MOP		M		230.00

				UM		4.16.3.16		10.16.3.16		Caja de chapa - Rectangular/ Octogonal		U		67.00

				UM		4.16.3.17		10.16.3.17		Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm		M		20.00

						4.16.4		10.16.4		CABLEADOS ELÉCTRICOS

				UM		4.16.4.1		10.16.4.1		Cable Cu 4x4mm² - IRAM 62.266 - LS0H		M		10.00

				UM		4.16.4.2		10.16.4.2		Cable Cu 4x6mm² - IRAM 62.266 - LS0H		M		40.00

				UM		4.16.4.3		10.16.4.3		Cable Cu 4x10mm² - IRAM 62.266 - LS0H		M		10.00

				UM		4.16.4.4		10.16.4.4		Cable Cu 4x16mm² - IRAM 62.266 - LS0H		M		30.00

				UM		4.16.4.5		10.16.4.5		Cable Cu 3x50/25mm² - IRAM 62.266 - LS0H		M		40.00

				UM		4.16.4.6		10.16.4.6		Cable Cu 3x2,5mm² - IRAM 62.266 - LS0H		M		210.00

				UM		4.16.4.7		10.16.4.7		Cable Cu 3x4mm² - IRAM 62.266 - LS0H		M		400.00

				UM		4.16.4.8		10.16.4.8		Cable Cu 3x6mm² - IRAM 62.266 - LS0H		M		710.00

				UM		4.16.4.9		10.16.4.9		Cable Cu 2,5mm² - IRAM 62.267 - LS0H		M		530.00

						4.16.5		10.16.5		ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

				UM		4.16.5.1		10.16.5.1		Farola LED 360° de 80W (9000lm) en columnas de alumbrado		U		2.00

				UM		4.16.5.2		10.16.5.2		Repuesto - Farola LED 360° de 80W (9000lm)		U		1.00

				UM		4.16.5.3		10.16.5.3		Columnas de Alumbrado con 2 Luminarias LED 60W (7000lm) - H: 6,00 m		U		10.00

				UM		4.16.5.4		10.16.5.4		Repuesto - Luminaria LED 60W (7000lm) p/ brazo de columna de alumbrado		U		2.00

				UM		4.16.5.5		10.16.5.5		Luminaria doble tubo LED 2x20W 		U		10.00

				UM		4.16.5.6		10.16.5.6		Repuesto - Luminaria doble tubo LED 2x20W 		U		2.00

				UM		4.16.5.7		10.16.5.7		Luminaria panel LED redondo 18W 		U		6.00

				UM		4.16.5.8		10.16.5.8		Repuesto - Luminaria panel LED 18W 		U		1.00

				UM		4.16.5.9		10.16.5.9		Luminaria panel LED cuadrado 44W - 600x600mm		U		3.00

				UM		4.16.5.10		10.16.5.10		Repuesto - Luminaria cuadrado 44W - 600x600mm		U		1.00

				UM		4.16.5.11		10.16.5.11		Luminaria lineal Tubo LED - 1x18W		U		12.00

				UM		4.16.5.12		10.16.5.12		Repuesto - Luminaria lineal Tubo LED - 1x18W		U		2.00

				UM		4.16.5.13		10.16.5.13		Luminaria de salida de emergencia		U		8.00

				UM		4.16.5.14		10.16.5.14		Repuesto - Luminaria de salida de emergencia		U		1.00

				UM		4.16.5.15		10.16.5.15		Equipo autónomo x 3hs		U		12.00

				UM		4.16.5.16		10.16.5.16		Repuesto - Equipo autónomo x 3hs		U		2.00

						4.16.6		10.16.6		INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES

				UM		4.16.6.1		10.16.6.1		Tomacorriente doble 220V/10A		U		20.00

				UM		4.16.6.2		10.16.6.2		Tomacorriente doble 2P/T 220V/10A - con caja IP 44 y cerradura		U		4.00

				UM		4.16.6.3		10.16.6.3		Interruptor de un efecto 10A simple o combinado		U		10.00

						4.16.7		10.16.7		PUESTA A TIERRA Y PARARAYOS

				AA		4.16.7.1		10.16.7.1		Sistema de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición		GL		1.00

				AA		4.16.7.2		10.16.7.2		Sistema  pararrayos PDC R>70m, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte		GL		1.00

						4.17		10.17		SISTEMAS DE MUY BAJA TENSIÓN

						4.17.1		10.17.1		INSTALACIÓN DE AUDIO

				UM		4.17.1.1		10.17.1.1		Tendidos de Circuitos para Sistema de Audio		M		300.00

				AA		4.17.1.2		10.17.1.2		Equipamiento completo para sistema de Audio (Rack, Amplificadores, Bocinas, etc.)		GL		1.00

						4.17.2		10.17.2		INSTALACIÓN DE DATOS

				UM		4.17.2.1		10.17.2.1		Tendidos de Circuitos para Sistema de Datos p/Pantallas y Molinetes		M		1,000.00

				AA		4.17.2.2		10.17.2.2		Tomas de Datos		U		10.00

				AA		4.17.2.3		10.17.2.3		Equipo de Anden Datos  (RACK + SWITCH)		GL		1.00

				UM		4.17.2.4		10.17.2.4		Cables de Fibra Óptica		M		100.00

				UM		4.17.2.5		10.17.2.5		Cajas de Empalme de FO		U		2.00

				AA		4.17.2.6		10.17.2.6		Instalación de Alarma de Intrusión		GL		1.00

				AA		4.17.2.7		10.17.2.7		Movimiento del Rack Existente		GL		1.00

				AA		4.17.2.8		10.17.2.8		Recableado cables de telefonía		U		1.00

				AA		4.17.2.9		10.17.2.9		Reinstalación TE SEAL		GL		1.00

				AA		4.17.2.10		10.17.2.10		Sistema Llamador Baños PMR		GL		1.00

				AA		4.17.2.11		10.17.2.11		Sistema de Molinetes de Acceso		GL		1.00

				AA		4.17.2.12		10.17.2.12		Monitor Información al Pasajero		GL		1.00

						4.17.3		10.17.3		INSTALACIONES DE CCTV

				UM		4.17.3.1		10.17.3.1		Tendidos de Circuitos para cámaras CCTV 		ML		650.00

				AA		4.17.3.2		10.17.3.2		Sistema de Grabación NVR - c/ discos rígidos		GL		1.00

				AA		4.17.3.3		10.17.3.3		SISTEMAS DE CÁMARAS CCTV 

				AA		4.17.3.3.1		10.17.3.3.1		Cámaras IP fijas tipo DOMO varifocales motorizadas 4 MP		GL		1.00

				AA		4.17.3.3.2		10.17.3.3.2		Cámaras IP fijas varifocales motorizadas 4 MP tipo Bullet		GL		1.00

				AA		4.17.3.4		10.17.3.4		Monitor LED 		GL		1.00

						4.18		10.18		INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS

						4.18.1		10.18.1		ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

				AA		4.18.1.1		10.18.1.1		Equipos MultiSplit de Aire Acondicionado Frío-Calor 		U		2.00

				UM		4.18.1.2		10.18.1.2		Cañerías Embutidas hasta Equipos Condensadores		M		6.00

				UM		4.18.1.3		10.18.1.3		Desagues Embutidos hasta B.D.A. más cercana		M		6.00

						4.19		10.19		INSTALACIONES DE DETECCION DE INCENDIO Y EXTINCION

				A.A.		4.19.1		10.19.1		Instalación de un sistema de detección y alarma contra incendio		GL		1.00

				A.A.		4.19.2		10.19.2		Provisón de Matafuegos Clase ABC y HALOTRÓN		GL		1.00

						4.20		10.20		INSTALACIONES DE SEÑALAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES

				A.A.		4.20.1		10.20.1		Provisión de Conductores Eléctricos		GL		1.00

				A.A.		4.20.2		10.20.2		Tendido y Conexionado		GL		1.00

				A.A.		4.20.3		10.20.3		Señales		GL		1.00

				A.A.		4.20.4		10.20.4		Detección de Trenes		GL		1.00

				A.A.		4.20.5		10.20.5		Sistema ATS		GL		1.00

				A.A.		4.20.6		10.20.6		Puesta en Servicio		GL		1.00

				A.A.		4.20.7		10.20.7		Desmontaje de la Antigua Instalación		GL		1.00

										SUBTOTAL SIN IVA										$    - 0		0.00%

										IVA										$    - 0		0.00%

										TOTAL CON IVA										$    - 0		0.00%

				* Los precios unitarios deberán expresarse redondeados al segundo decimal

																										SUBTOTAL SIN IVA+J469:N469
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				PLANILLA DE COTIZACION								

				OBRA:"READECUACIÓN DE DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES POR RIESGOS OPERATIVOS EN LA LÍNEA URQUIZA" ETAPA 1

				RENGLÓN 2: P.K. 12+932.60 (Ramal UA).

				Sistema de Contratación		Item		Item de Pliego		Descripción		Unidad		Cantidad		Precio Unitario ($) (*)		Subtotal ($) 		Total ($) 		% 

						1		7		PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA

						1.1		7.1		DOCUMENTACIÓN DE OBRA

				A.A.		1.1.1		7.1.1		Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle de Obras Civiles		GL		1.00

				A.A.		1.1.2		7.1.2		Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle de Obras de Señalamiento		GL		-		NO COTIZA EN ESTE RENGLÓN

				A.A.		1.1.3		7.1.3		Planos Conforme a Obra y Manual de Mantenimiento Obras Civiles		GL		1.00

				A.A.		1.1.4		7.1.4		Planos Conforme a Obra y Manual de Mantenimiento  de Señalamiento		GL		-		NO COTIZA EN ESTE RENGLÓN

						2		8		REQUERIMIENTOS DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

						2.1		8.1		GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

				A.A.		2.1.1		8.1.1		Gestión y Control de la Calidad 		GL		1.00

				A.A.		2.1.2		8.1.2		Gestión Ambiental & Social  		GL		1.00

						3		9		INSTALACIONES PROVISORIAS DE OBRA

						3.1		9.1		OBRADOR

				A.A.		3.1.1		9.1.1		Movilización del Obrador		GL		1.00

				A.A.		3.1.2		9.1.2		Operación del Obrador		MES		14.00

				A.A.		3.1.3		9.1.3		Desmovilización del Obrador		GL		1.00

						3.2		9.2		ANDENES PROVISORIOS												22-30%

						3.2.1		9.2.1		INSTALACIÓN DE ANDENES PROVISORIOS

						3.2.1.1		9.2.1.1		PLATAFORMAS DE ANDENES PROVISORIOS

				A.A.		3.2.1.1.1		9.2.1.1.1		Movimientos de Suelo		M3		30.00

				A.A.		3.2.1.1.2		9.2.1.1.2		Bases de HºAº		M3		30.00

				A.A.		3.2.1.1.3		9.2.1.1.3		Estructura de Andenes Provisorios		M2		771.50

				A.A.		3.2.1.1.4		9.2.1.1.4		Espacios Guardahombres		U		4.00

				A.A.		3.2.1.1.5		9.2.1.1.5		Solados de Andenes Provisorios		M2		771.50

				A.A.		3.2.1.1.6		9.2.1.1.6		Pintura de Solados		M2		850.11

						3.2.1.2		9.2.1.2		REFUGIOS DE ANDENES PROVISORIOS

				A.A.		3.2.1.2.1		9.2.1.2.1		Refugios de Andenes		M2		134.00

						3.2.1.3		9.2.1.3		ACCESOS

				A.A.		3.2.1.3.1		9.2.1.3.1		Veredas pavimentadas de Acceso		M2		124.3

				A.A.		3.2.1.3.2		9.2.1.3.2		Escaleras provisorias		M2		7.36

				A.A.		3.2.1.3.3		9.2.1.3.3		Rampas Provisorias		M2		71.25

				A.A.		3.2.1.3.4		9.2.1.3.4		Cercos de Alambrado Olímpico		M		104.80

						3.2.1.4		9.2.1.4		MÓDULOS PROVISORIOS

				A.A.		3.2.1.4.1		9.2.1.4.1		Módulo Boletería		MES		20.00

				A.A.		3.2.1.4.2		9.2.1.4.2		Módulos de Sanitarios Públicos 		MES		10.00

				A.A.		3.2.1.4.3		9.2.1.4.3		Módulo Personal de Seguridad		MES		20.00

				A.A.		3.2.1.4.4		9.2.1.4.4		Módulo Depósito de Limpieza		MES		10.00

				A.A.		3.2.1.4.5		9.2.1.4.5		Módulo de Tableros 		MES		20.00

						3.2.1.5		9.2.1.5		INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CORRIENTES FUERTES

				A.A.		3.2.1.5.1		9.2.1.5.1		Conexión de Alimentación		GL		1.00

				A.A.		3.2.1.5.2		9.2.1.5.2		Tablero General		GL		1.00

				A.A.		3.2.1.5.3		9.2.1.5.3		Canalizaciones 		GL		1.00

				A.A.		3.2.1.5.4		9.2.1.5.4		Cableados		M		1300.00

				A.A.		3.2.1.5.5		9.2.1.5.5		Artefactos de Iluminación		U		32.00

				A.A.		3.2.1.5.6		9.2.1.5.6		Columnas de Alumbrado		U		25.00

				A.A.		3.2.1.5.7		9.2.1.5.7		Puesta a Tierra		GL		1.00

				A.A.		3.2.1.5.8		9.2.1.5.8		Sistema de Protección contra descargas atmosféricas		GL		1.00

						3.2.1.6		9.2.1.6		INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CORRIENTES DÉBILES

				A.A.		3.2.1.6.1		9.2.1.6.1		Instalaciones de Audio		GL		1.00

				A.A.		3.2.1.6.2		9.2.1.6.2		Instalaciones de Datos		GL		1.00

				A.A.		3.2.1.6.3		9.2.1.6.3		Sistema llamador Baños PMR		GL 		1.00

				A.A.		3.2.1.6.4		9.2.1.6.4		Instalaciones de CCTV		GL		1.00

				A.A.		3.2.1.7		9.2.1.7		INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE

				A.A.		3.2.1.7.1		9.2.1.7.1		Acometida 		GL		1.00

				A.A.		3.2.1.7.2		9.2.1.7.2		Tanque Cisterna - Cap: 1500 lts		U		1.00

				A.A.		3.2.1.7.3		9.2.1.7.3		Tanque de Reserva - Cap: 500 lts		U		1.00

				A.A.		3.2.1.7.4		9.2.1.7.4		Grupo de Bombas de Impulsión 		U		1.00

				U.M.		3.2.1.7.5		9.2.1.7.5		Cañerías de Alimentación y Distribución 		M		20.00

						3.2.1.8		9.2.1.8		INSTALACIÓN DE DESAGUES CLOACALES

				A.A.		3.2.1.8.1		9.2.1.8.1		Sistema de Desagüe por Pozo Absorbente		GL		1.00

				U.M.		3.2.1.8.2		9.2.1.8.2		Cañerías de Desagües Primarios y Secundarios		M		30.00

				U.M.		3.2.1.8.3		9.2.1.8.3		Cámaras de Inspección		U		2.00

						3.2.1.9		9.2.1.9		EQUIPAMIENTO

				A.A.		3.2.1.9.1		9.2.1.9.1		Bancos		U		12.00

				A.A.		3.2.1.9.2		9.2.1.9.2		Cestos		U		8.00

				A.A.		3.2.2		9.2.2		MANTENIMIENTO DE ANDENES PROVISORIOS

				A.A.		3.2.2.1		9.2.2.1		Mantenimiento Periódico y Conservación de las Instalaciones		MES		10.00

				A.A.		3.2.3		9.2.3		DESARME Y RETIRO DE ANDENES PROVISORIOS

				A.A.		3.2.3.1		9.2.3.1		Desarme de las Instalaciones y Recomposición del Terreno		GL		1.00

						4		11		EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL en Ramal U(A) Punto Kilométrico 12+932.60

						4.1		11.1		TAREAS PRELIMINARES

						4.1.1		11.1.1		RETIROS Y DESMONTAJES

				A.A.		4.1.1.1		11.1.1.1		Retiro de Alambrado Olímpico		M		150.00

				A.A.		4.1.1.2		11.1.1.2		Retiro de Reja de Barrotes 		M		7.00

				A.A.		4.1.1.3		11.1.1.3		Retiro de Cerramiento Premoldeado - Placas de 30 cm. 		U		95.00

				A.A.		4.1.1.4		11.1.1.4		Retiro de Cerramiento Premoldeado - Placas de 100 cm. 		U		45.00

				A.A.		4.1.1.5		11.1.1.5		Retiro de Barandas de Rampas y Andenes		M		120.00

				A.A.		4.1.1.6		11.1.1.6		Retiro de Carteles de Estación		U		3.00

				A.A.		4.1.1.7		11.1.1.7		Retiro de Columnas de Alumbrado en Andenes		U		11.00

				A.A.		4.1.1.8		11.1.1.8		Retiro de Cestos de Basura		U		11.00

				A.A.		4.1.1.9		11.1.1.9		Retiro de Bancos Premoldeados de Hormigón		U		29.00

				A.A.		4.1.1.10		11.1.1.10		Retiro de Plataforma Elevadora Vertical		GL		1.00

				A.A.		4.1.1.11		11.1.1.11		Retiro de Artefactos de Iluminación bajo Cubiertas		U		43.00

				A.A.		4.1.1.12		11.1.1.12		Retiro de Cubiertas Metálicas		M2		763.00

				A.A.		4.1.1.13		11.1.1.13		Retiro de Barandas de Laberintos en P.A.N.		M		192.00

				A.A.		4.1.1.14		11.1.1.14		Retiro de Losetas Premoldeadas de Vía		U		57.00

				A.A.		4.1.1.15		11.1.1.15		Retiro de Local Comercial 		GL		1.00

						4.1.2		11.1.2		DEMOLICIONES

				A.A.		4.1.2.1		11.1.2.1		Demolición de Locales Operativos 		M2		88.10

				A.A.		4.1.2.2		11.1.2.2		Demolición de Mampostería de espaldas de Refugios 		M2		192.00

				A.A.		4.1.2.3		11.1.2.3		Demolición de Plataformas de Andenes 		M2		1,255.55

				U.M.		4.1.2.4		11.1.2.4		Demolición de Tabiques de Apoyo de Andenes		M3		128.40

				A.A.		4.1.2.5		11.1.2.5		Demolición de Mampostería de Cierre Frontal de Andenes		M2		195.00

				U.M.		4.1.2.6		11.1.2.6		Demolición de Pilares de Apoyo de Andenes (HºAº)		M3		12.00

				A.A.		4.1.2.7		11.1.2.7		Demolición de Rampas y Escaleras de Acceso a Andenes		M3		48.00

				A.A.		4.1.2.8		11.1.2.8		Demolición de Plataformas de Andenes Bajos		M2		70.00

				U.M.		4.1.2.9		11.1.2.9		Demolición de Solados en Veredas y Accesos		M2		344.18

				A.A.		4.1.2.10		11.1.2.10		Demolición de Pavimento de Hormigón Armado Antiguo Paso Vehicular		M2		78.00

				A.A.		4.1.2.11		11.1.2.11		Demolición de Cordones de Hormigón Armado Antiguo Paso Vehicular		M		25.00

						4.2		11.2		MOVIMIENTO DE SUELOS

						4.2.1		11.2.1		EXCAVACIONES

				U.M.		4.2.1.1		11.2.1.1		Excavación para Fundaciones de Andenes y Edificios		M3		394.89

				U.M.		4.2.1.2		11.2.1.2		Excavación para Cámaras de Tanques y Bombas 		M3		99.00

				U.M.		4.2.1.3		11.2.1.3		Excavación para Tendidos y Cámaras de Instalaciones enterradas		M3		20.83

						4.2.2		11.2.2		RELLENOS DE SUELO 

				U.M.		4.2.2.1		11.2.2.1		Relleno sobre Bases de Fundación		M3		197.45

				U.M.		4.2.2.2		11.2.2.2		Relleno sobre Canalizaciones enterradas		M3		20.83

						4.3		11.3		ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN												11%-19%

						4.3.1		11.3.1		HORMIGÓN EJECUTADO "IN SITU"

						4.3.1.1		11.3.1.1		FUNDACIONES

				U.M.		4.3.1.1.1		11.3.1.1.1		Plateas (Sala de Tanques)		M3		7.84

				U.M.		4.3.1.1.2		11.3.1.1.2		Bases Centradas (Edificios)		M3		17.30

				U.M.		4.3.1.1.3		11.3.1.1.3		Zapatas Corridas (Rampas, Escaleras, Edificios, Andenes)		M3		180.15

				U.M.		4.3.1.1.4		11.3.1.1.4		Tabiques de Apoyo (Andenes)		M3		106.90

				U.M.		4.3.1.1.5		11.3.1.1.5		Tabique de Apoyo Variables (Rampas, Escaleras)		M3		4.15

				U.M.		4.3.1.1.6		11.3.1.1.6		Tabique Laterales de Contención (Salas de Tanques)		M3		7.73

						4.3.1.2		11.3.1.2		VIGAS

				U.M.		4.3.1.2.1		11.3.1.2.1		Encadenados Inferiores (Edificios)		M3		3.20

				U.M.		4.3.1.2.2		11.3.1.2.2		Encadenados Superiores (Edificios)		M3		19.08

				U.M.		4.3.1.2.3		11.3.1.2.3		Encadenados (Anden)		M3		12.28

						4.3.1.3		11.3.1.3		COLUMNAS

				U.M.		4.3.1.3.1		11.3.1.3.1		Columnas 		M3		7.23

				U.M.		4.3.1.3.2		11.3.1.3.2		Troncos de Columnas		M3		11.71

						4.3.1.4		11.3.1.4		LOSAS

				U.M.		4.3.1.4.1		11.3.1.4.1		Losa Maciza de Plataforma de Andén 		M3		173.89

				U.M.		4.3.1.4.2		11.3.1.4.2		Losa Maciza de Edificios 		M3		66.76

				U.M.		4.3.1.4.3		11.3.1.4.3		Losa Maciza de Rampas 		M3		18.25

				U.M.		4.3.1.4.4		11.3.1.4.4		Losa Maciza de Escaleras 		M3		4.17

				U.M.		4.3.1.4.5		11.3.1.4.5		Losa Maciza de Sala de Tanques		M3		4.70

						4.3.2		11.3.2		HORMIGÓN PREMOLDEADO

						4.3.2.1		11.3.2.1		LOSETAS PARA PASOS A NIVEL PEATONAL

				U.M.		4.3.2.1.1		11.3.2.1.1		Losetas Premoldeadas c/ Bastidor de Perfiles para P.A.N. - Tipo "J"		M2		24.00

				U.M.		4.3.2.1.2		11.3.2.1.2		Losetas Premoldeadas c/ Bastidor de Perfiles para P.A.N. - Variable		M2		6.00

						4.4		11.4		ESTRUCTURAS METÁLICAS

						4.4.1		11.4.1		COLUMNAS ESPECIALES DE CHAPA GRUESA

				A.A.		4.4.1.1		11.4.1.1		Columna Compuesta en Chapa Gruesa - Tipo 1 		U		6.00

				A.A.		4.4.1.2		11.4.1.2		Columna Compuesta en Chapa Gruesa - Tipo 2		U		14.00

						4.4.2		11.4.2		VIGAS ESPECIALES DE CHAPA GRUESA

				A.A.		4.4.2.1		11.4.2.1		Viga Perfíl Triangular Compuesta en Chapa Gruesa - Tipo 1 		U		8.00

				A.A.		4.4.2.2		11.4.2.2		Viga Perfíl Triangular Compuesta en Chapa Gruesa - Tipo 2 		U		9.00

				A.A.		4.4.2.3		11.4.2.3		Viga Perfíl Triangular Compuesta en Chapa Gruesa - Tipo 3 		U		17.00

						4.5		11.5		CUBIERTAS

						4.5.1		11.5.1		CUBIERTAS INCLINADAS

				UM		4.5.1.1		11.5.1.1		Correas Longitudinales de chapa Galvanizada 		M		962.72

				A.A.		4.5.1.2		11.5.1.2		Cubierta de Chapa sinusoidal Prepintada - Calibre Nº 25		M2		549.00

				A.A.		4.5.1.3		11.5.1.3		Punteras de Chapa Galvanizada prepintada al Horno 		M		192.64

				A.A.		4.5.1.4		11.5.1.4		Caballete de Chapa galvanizada prepintada - Calibre Nº 22		M		48.16

						4.5.2		11.5.2		CUBIERTAS PLANAS

				A.A.		4.5.2.1		11.5.2.1		Contrapiso alivianado con pendiente		M3		24.50

				A.A.		4.5.2.2		11.5.2.2		Carpeta Hidrófuga de Nivelación		M2		245.50

				A.A.		4.5.2.3		11.5.2.3		Recubrimiento Fibrado Elastomérico		M2		35.00

						4.6		11.6		MAMPOSTERÍA Y TABIQUERIA

						4.6.1		11.6.1		MAMPOSTERÍA EN ELEVACIÓN

				A.A.		4.6.1.1		11.6.1.1		Cajón Hidrófugo en ladrillo común 		M		48.00

				A.A.		4.6.1.2		11.6.1.2		Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8 cm		M2		79.45

				A.A.		4.6.1.3		11.6.1.3		Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12 cm		M2		141.73

				A.A.		4.6.1.4		11.6.1.4		Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18 cm		M2		356.07

						4.7		11.7		REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

						4.7.1		11.7.1		REVOQUES INTERIORES

				A.A.		4.7.1.1		11.7.1.1		Revoque Interior Completo (Terminación: Enlucido de Yeso)		M2		489.00

				A.A.		4.7.1.2		1.17.1.2		Revoque bajo Revest. En locales humedos (terminación peinado)		M2		270.00

						4.7.2		11.7.2		REVOQUES EXTERIORES

				A.A.		4.7.2.1		11.7.2.1		Revoque Completo Exterior - (terminación Fino a la cal)		M2		723.00

						4.7.3		11.7.3		REVESTIMIENTOS EN PAREDES

				A.A.		4.7.3.1		11.7.3.1		RE1/2 - Plástico texturado granulado		M2		723.00

				A.A.		4.7.3.2		11.7.3.2		RE3 - Granítico Compacto Semi Pulido  - 0.30 mts x 0.30 mts		M2		150.00

				A.A.		4.7.3.3		11.7.3.3		RE4 - Vitrificado Veneciano- 20 mm x 20 mm		M2		1.50

				A.A.		4.7.3.4		11.7.3.4		RE5 - Cerámico Esmaltado Blanco Brillante - 0,30 mts x 0,30 mts		M2		120.00

				U.M.		4.7.3.5		11.7.3.5		Perfíl Guarda Superior de Terminación Acero Inox - 10mm x 20 mm		M		161.00

						4.8		11.8		CONTRAPISOS Y CARPETAS

						4.8.1		11.8.1		CONTRAPISOS

				A.A.		4.8.1.1		11.8.1.1		CO1 - Contrapiso armado de hormigón de cascotes 		M3		11.76

				A.A.		4.8.1.2		11.8.1.2		CO2- Contrapiso Alivianado de Perlas de Poliestireno 		M3		14.30

						4.8.2		11.8.2		CARPETAS 

				A.A.		4.8.2.1		11.8.2.1		CA1 - Carpeta Hidrófuga de nivelación y asiento - Esp: 3 cm		M2		60.00

				A.A.		4.8.2.2		11.8.2.2		CA2 - Carpeta de nivelación y asiento - Esp: 3 cm		M2		180.00

						4.9		11.9		SOLADOS

						4.9.1		11.9.1		DE HORMIGÓN "IN SITU"

				A.A.		4.9.1.1		11.9.1.1		SH1- H° A° Fratasado c/bordes llaneados s/losa andén - H: 7 cm		M2		528.00

				A.A.		4.9.1.2		11.9.1.2		SH2 - H° A° Peinado c/bordes llaneados s/losa rampas y escaleras - H: 4 cm		M2		73.00

				A.A.		4.9.1.3		11.9.1.3		SH3 - H° A° Peinado c/bordes llaneados s/suelo - H: 12 cm 		M2		270.00

						4.9.2		11.9.2		EPOXÍDICOS

				A.A.		4.9.2.1		11.9.2.1		SE1 - Recubrimiento Epoxídico Granulado		M2		70.50

				A.A.		4.9.2.2		11.9.2.2		SE2 - Recubrimiento Epoxídico Antideslizante 		M2		25.00

						4.9.3		11.9.3		CEMENTICIOS

				A.A.		4.9.3.1		11.9.3.1		SC1 - Mosaico Cementicio negro c/ relieve almohadillas - 0,30 x 0,30 		M2		110.00

				A.A.		4.9.3.2		11.9.3.2		SC2 - Mosaico Cementicio amarillo c/ relieve botones - 0,30 x 0,30 		M2		252.00

				A.A.		4.9.3.3		11.9.3.3		SC3 - Mosaico Cementicio lisos color gris - 0,30 x 0,30 		M2		106.00

				A.A.		4.9.3.4		11.9.3.4		SC4 - Mosaico Cementicio blanco c/relieve bastones - 0,30 x 0,30 		M2		121.00

						4.9.4		11.9.4		GRANÍTICOS

				A.A.		4.9.4.1		11.9.4.1		SG3 - Mosaico Granítico Compacto semi pulido - 0.30 m x 0.30 m		M2		124.00

						4.9.5		11.9.5		ZÓCALOS

				A.A.		4.9.5.1		11.9.5.1		Z2 – Zócalos de Cemento Alisado		M		59.00

				A.A.		4.9.5.2		11.9.5.2		Z3 - Zócalos de Granito Compacto 		M		183.00

						4.10		11.10		CIELORRASOS

						4.10.1		11.10.1		CIELORRASOS SUSPENDIDOS

				A.A.		4.10.1.1		11.10.1.1		CR1 - Suspendido interior de placa de roca de yeso 		M2		65.50

				A.A.		4.10.1.2		11.10.1.2		CR2 - Suspendido interior de placa de roca de yeso Anti-Humedad		M2		60.20

				A.A.		4.10.1.3		11.10.1.3		CR5 - Suspendido Metálico especial para Refugios de Andén 		M2		434.50

				A.A.		4.10.1.4		11.10.1.4		CR6 - Suspendido Metálico - Sector Molinetes 		M2		75.70

						4.10.2		11.10.2		CIELORRASOS APLICADOS

				A.A.		4.10.2.1		11.10.2.1		CR4 - Aplicado - Terminación Fino a la Cal		M2		24.85

						4.11		11.11		ABERTURAS / CERRAMIENTOS / HERRERÍA

						4.11.1		11.11.1		CARPINTERÍA INTEGRAL

				A.A.		4.11.1.1		11.11.1.1		B1 - Carpintería Integral de Acero Inoxidable - Boletería		M		2.00

				A.A.		4.11.1.2		11.11.1.2		B2 - Carpintería Integral de Acero Inoxidable - Garita de Seguridad		M		1.22

				A.A.		4.11.1.3		11.11.1.3		B3 - Carpintería Integral de Acero Inoxidable - Oficina de Seguridad		M		1.42

						4.11.2		11.11.2		CARPINTERÍAS DE ALUMINIO

				A.A.		4.11.2.1		11.11.2.1		VBd-01 - Carpintería de aluminio - Banderola - 0,80 m x 0,50 m		U		14.00

				A.A.		4.11.2.2		11.11.2.2		VBd-02 - Carpintería de aluminio - Banderola - 0.50 m x 0.50 m		U		2.00

				A.A.		4.11.2.3		11.11.2.3		VBd-03 - Carpintería de aluminio - Banderola - 1,00 m x 0.50 m		U		4.00

				A.A.		4.11.2.4		11.11.2.4		VC-01 - Carpintería de aluminio - Corrediza - 1,50 m x 1,10 m		U		2.00

				A.A.		4.11.2.5		11.11.2.5		VC-02 - Carpintería de aluminio - Corrediza - 2,10 m x 1,10 m		U		2.00

				A.A.		4.11.2.6		11.11.2.6		VI-01 - Carpintería de aluminio - Paño Fijo + de Abrir - 1,57 m x 1,28 m		U		1.00

						4.11.3		11.11.3		PUERTAS

						4.11.3.1		11.11.3.1		PCH- Puertas de Chapa Ciegas

				A.A.		4.11.3.1.1		11.11.3.1.1		PCH1 - Puerta de Chapa - 1 hoja de Abrir de 0,90 - Ciega		U		6.00

				A.A.		4.11.3.1.2		11.11.3.1.2		PCH2 - Puerta de Chapa - 1 hoja de Abrir de 0,80 - Ciega		U		3.00

						4.11.3.2		11.11.3.2		PCHV- Puertas de Chapa c/ Ventilación

				A.A.		4.11.3.2.1		11.11.3.2.1		PCHV1 - Puerta de Chapa - 1 hoja de Abrir de 0,90 - c/ Vent. Inferior		U		4.00

				A.A.		4.11.3.2.2		11.11.3.2.2		PCHV2 - Puerta de Chapa - 1 hoja de Abrir de 0,90 - c/ Vent. Inf./Sup.		U		1.00

				A.A.		4.11.3.2.3		11.11.3.2.3		PCHV3 - Puerta de Chapa - 1 hoja de Abrir de 0,90 - c/ Vent. Inf.& Barral		U		2.00

						4.1.3.3		11.11.3.3		PCHD- Puertas de Chapa Dobles

				A.A.		4.11.3.3.1		11.11.3.3.1		PCHD1 - Puerta de Chapa - 1 hoja de Abrir de 0,70 / 1 hoja de Abrir de 0,30 		U		1.00

						4.11.3.4		11.11.3.4		PP- Puertas Placa

				A.A.		4.11.3.4.1		11.11.3.4.1		PP1 - Puerta Placa - 1 Hoja de Abrir de 0,90 		U		7.00

				A.A.		4.11.3.4.2		11.11.3.4.2		PP2 - Puerta Placa - 1 Hoja de Abrir de 0,70 		U		13.00

						4.11.4		11.11.4		PUERTAS REJA

				A.A.		4.11.4.1		11.11.4.1		HE-P1 - Puerta de Emergencia - A:  1.10 mts 		U		2.00

				A.A.		4.11.4.2		11.11.4.2		HE-P2 - Portón de Emergencia - A: 2,45 mts		U		2.00

				A.A.		4.11.4.3		11.11.4.3		HE-P3 - Puerta Reja en Bicicletero - A: 1,20 mts		U		1.00

						4.11.5		11.11.5		REJAS EN VENTANAS

				A.A.		4.11.5.1		11.11.5.1		HE-VBd01 - Reja de Metal Desplegado Pesado - 0,80 m x 0.50 m		U		14.00

				A.A.		4.11.5.2		11.11.5.2		HE-VBd02 - Reja de Metal Desplegado Pesado - 0.50 m x 0.50 m		U		2.00

				A.A.		4.11.5.3		11.11.5.3		HE-VBd03 - Reja de Metal Desplegado Pesado - 1,00 m x 0.50 m		U		4.00

				A.A.		4.11.5.4		11.11.5.4		HE-VC01 - Reja de Metal Desplegado Pesado - 1,50 m x 1,10 m		U		2.00

				A.A.		4.11.5.5		11.11.5.5		HE-VC02 - Reja de Metal Desplegado Pesado - 2,10 m x 1,10 m		U		2.00

						4.11.6		11.11.6		CERRAMIENTOS 

				A.A.		4.11.6.1		11.11.6.1		HE-R1 - Reja Perimetral de Barrotes - Tipo 1 - A: 2,40 mts - H: 2,00 mts		M		98.00

				A.A.		4.11.6.2		11.11.6.2		HE-R2 - Reja Perimetral de Barrotes - Tipo 2 - A: 2,40 mts - H: 2,00 mts		M		88.00

				A.A.		4.11.6.3		11.11.6.3		P-HP-1 - Parasoles premoldeados de HºAº  - 0,10 x 0,20 - H: 2,20 mts		U		15.00

				A.A.		4.11.6.4		11.11.6.4		CE-01 - Cortina de Enrollar - A: 3,80 x H: 2,40 mts		U		2.00

				A.A.		4.11.6.5		11.11.6.5		CE-02 - Cortina de Enrollar - A: 3,40  x H: 2,40 mts		U		2.00

				A.A.		4.11.6.6		11.11.6.6		CE-03 - Cortina de Enrollar - A: 4,65 x H: 2,40 mts		U		1.00

				A.A.		4.11.6.7		11.11.6.7		CE-04 - Cortina de Enrollar - A: 1,57 x H: 1,28 mts		U		1.00

						4.11.7		11.11.7		TAPAS DE INSPECCIÓN Y REJILLAS

				A.A.		4.11.7.1		11.11.7.1		HE T1 - Tapa Cámara T1 - Galvanizada - Doble Hoja - 1,05 mts x 1,05 mts		U		10.00

				A.A.		4.11.7.2		11.11.7.2		HE T2 - Tapa Cámara T2 - Galvanizada - 0,30 mts x 0,45 mts		U		6.00

				A.A.		4.11.7.3		11.11.7.3		HE T3 - Tapa Cámara T3 - Galvanizada - 0,30 mts x 0,30 mts		U		6.00

				A.A.		4.11.7.4		11.11.7.4		HE T4 - Tapa Cámara T4 - Galvanizada - 0,60 mts x 0,60 mts		U		6.00

				A.A.		4.11.7.5		11.11.7.5		HE-T5 - Puerta Metálica Bajo Andén - Doble Hoja - 1,50 mts x 0,60 mts		U		6.00

				A.A.		4.11.7.6		11.11.7.6		HE-RE 1 - Rejillas lineales Corta-aguas - A: 0,15 mts		M		27.00

				A.A.		4.11.7.7		11.11.7.7		HE-RE 2 - Rejillas Cuadradas - A: 0,30 mts		U		17.00

						4.12		11.12		BARANDAS Y PASAMANOS

						4.12.1		11.12.1		BARANDAS 

				A.A.		4.12.1.1		11.12.1.1		B1 - Baranda - Metálica Galvanizada - p/Rampas - S/ Detalle		M		89.00

				A.A.		4.12.1.2		11.12.1.2		B2 - Baranda - Metálica Galvanizada Simple - p/Escaleras - S/ Detalle		M		18.80

				A.A.		4.12.1.3		11.12.1.3		B3 - Baranda - Metálica Galvanizada Doble - p/Escaleras - S/ Detalle		M		4.70

				A.A.		4.12.1.4		11.12.1.4		B5 - Baranda - Metálica Galvanizada y Pintada para Laberintos		M		86.00

						4.13		11.13		RECUBRIMIENTOS

						4.13.1		11.13.1		P1 - PINTURA SOBRE PARAMENTOS Y CIELORRASOS NO METÁLICOS

				U.M.		4.13.1.1		11.13.1.1		Esmalte Satinado al Agua sobre Cielorrasos		M2		150.00

				U.M.		4.13.1.2		11.13.1.2		Esmalte Satinado al Agua sobre Paredes		M2		580.00

						4.13.2		11.13.2		P2 - PINTURA SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS NO RECUBIERTOS

				U.M.		4.13.2.1		11.13.2.1		Epoxi Bi-componente +  Poliuretánico - Esquema 1 (Columnas y Vigas de Refugios)		M2		307.00

				U.M.		4.13.2.2		11.13.2.2		Epoxi Bi-componente +  Poliuretánico - Esquema 4 (Rejas Barrotes - Metal Desplegado)		M2		280.00

				U.M.		4.13.2.3		11.13.2.3		Epoxi Bi-componente +  Poliuretánico - Esquema 4 (Columnas de Iluminación)		M2		47.00

				U.M.		4.13.2.4		11.13.2.4		Epoxi Bi-componente +  Poliuretánico - Esquema 4 (Barandas Laberintos)		M2		13.00

				U.M.		4.13.2.5		11.13.2.5		Epoxi Bi-componente +  Poliuretánico Alifático - Esquema 5 (Parantes de Barandas)		M2		15.00

						4.13.3		11.13.3		P3 - PINTURA SOBRE HORMIGÓN VISTO

				A.A.		4.13.3.1		11.13.3.1		Epoxi Bi-componente +  Poliuretánico Alifático s/ Naríz de Andén- Amarillo Vial		M2		120.00

				A.A.		4.13.3.2		11.13.3.2		Epoxi Bi-componente +  Poliuretánico Alifático s/ Cerramiento Bajo Andén - RAL 7024		M2		470.00

						4.13.4		11.13.4		P4 - PINTURA EN PASOS A NIVEL

				A.A.		4.13.4.1		11.13.4.1		Pintura Reflectiva color Blanca - Esp: 15 cm		M		30.50

						4.14		11.14		SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO DE ANDENES

						4.14.1		11.14.1		SEÑALÉTICA Y CARTELERÍA

				A.A.		5.14.1.1		11.14.1.1		STA Señal Tótem en Acceso		U		1.00

				A.A.		4.14.1.2		11.14.1.2		SETE Identificación Exterior de Estación		U		2.00

				A.A.		4.14.1.3		11.14.1.3		ICB Identificación Corpórea Módulo Boletería 		U		3.00

				A.A.		4.14.1.4		11.14.1.4		ICBL Identificación Corpórea Módulo Boletería Lateral		U		2.00

				A.A.		4.14.1.5		11.14.1.5		SAM 1500 Señal Acceso Molinetes		U		1.00

				A.A.		4.14.1.6		11.14.1.6		SAM 2500 Señal Acceso Molinetes		U		1.00

				A.A.		4.14.1.7		11.14.1.7		IBE Identificación Boletería		U		3.00

				A.A.		4.14.1.8		11.14.1.8		PGC Cartelería Informativa		U		2.00

				A.A.		4.14.1.9		11.14.1.9		SBP Señal Braille en Pasamanos		U		12.00

				A.A.		4.14.1.10		11.14.1.10		SCEA Señal Comunicacional Amurada		U		7.00

				A.A.		4.14.1.11		11.14.1.11		SCEB Señal Comunicacional Bandera		U		10.00

				A.A.		4.14.1.12		11.14.1.12		SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre, Movilidad Reducida y Cambiador)		U		6.00

				A.A.		4.14.1.13		11.14.1.13		VEB Vinilo Esmerilado Boletería		U		1.00

				A.A.		4.14.1.14		11.14.1.14		SCEC Señal Comunicacional Colgante		U		1.00

				A.A.		4.14.1.15		11.14.1.15		SSE Señal Salida de Emergencia		U		2.00

				A.A.		4.14.1.16		11.14.1.16		SPE Señal Plano Evacuación		U		2.00

				A.A.		4.14.1.17		11.14.1.17		CHR 1500 Chapón Refugio		U		6.00

				A.A.		4.14.1.18		11.14.1.18		SCR Señal Comunicacional Refugio		U		3.00

				A.A.		4.14.1.19		11.14.1.19		ALR Apoyo Lumbar Refugio		U		6.00

						4.14.2		11.14.2		EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

				A.A.		4.14.2.1		11.14.2.1		PM 49" Porta Monitor		U		4.00

				A.A.		4.14.2.2		11.14.2.2		PM 32" Porta Monitor		U		2.00

				A.A.		4.14.2.3		11.14.2.3		AST Asiento de hormigón		U		14.00

				A.A.		4.14.2.4		11.14.2.4		PAPD Papelero residuos/ reciclable		U		8.00

						4.15		11.15		INSTALACIONES SANITARIAS

						4.15.1		11.15.1		AGUA CORRIENTE FRIA / CALIENTE

				A.A.		4.15.1.1		11.15.1.1		Conexión a la  Acometida Existente		GL		1.00

				A.A.		4.15.1.2		11.15.1.2		Tanque de Cisterna - Cap: 5000 lts		U		1.00

				A.A.		4.15.1.3		11.15.1.3		Tanque de Reserva - Cap: 3000 lts		U		2.00

				A.A.		4.15.1.4		11.15.1.4		Grupo de Bombas de Presión 		U		3.00

				U.M.		4.15.1.5		11.15.1.5		Cañerías de Distribución en Termofusión s/ cáclulo hidráulico		M		230.00

				A.A.		4.15.1.6		11.15.1.6		Termotanque Solar -Cap. 250 lts		U		1.00

				A.A.		4.15.1.7		11.15.1.7		Caudalímetro para Local Comercial		U		1.00

						4.15.2		11.15.2		DESAGUES CLOACALES

				U.M.		4.15.2.1		11.15.2.1		Conexión a la red Urbana (AySA) - Gestiones y Regularización		GL		1.00

				U.M.		4.15.2.2		11.15.2.2		Pileta de Piso Tapada/Abierta 0,15 x 0,15 mts - Polipropileno - Rejilla/Tapa Acero Inoxidable. 		U		19.00

				U.M.		4.15.2.3		11.15.2.3		Boca de Acceso 0,20 x 0,20 mts - Polipropileno - Tapa Acero Inoxidable		U		2.00

				U.M.		4.15.2.4		11.15.2.4		Cámara decantadora de grasas para Local Comercial		U		1.00

				U.M.		4.15.2.5		11.15.2.5		Cañerías Secundarias - Cañería de PPL 38 mm / 50 mm 		M		25.00

				U.M.		4.15.2.6		11.15.2.6		Cañerías Primarias - Cañería de PPL 63 / 110 mm 		M		144.00

				U.M.		4.15.2.7		11.15.2.7		Cámaras de Inspección -  Premoldeadas de Hormigón c/cojinete - 0,60 x 0,60 mts		U		1.00

				U.M.		4.15.2.8		11.15.2.8		Cámara de Bombeo Cloacal de Mampostería - A: 1,20 x 1,50 / H: 1,00 mts		U		1.00

				U.M.		4.15.2.9		11.15.2.9		Grupo de Bombas Trituradoras de Achique s/cálculo		U		1.00

				U.M.		4.15.2.10		11.15.2.10		Cañerías de Impulsión desde Bombas Trituradoras - Polipropileno 50 mm		M		40.00

				A.A.		4.15.2.11		11.15.2.11		Cegado de Pozo Absorbente		GL		1.00

						4.15.3		11.15.3		DESAGUES PLUVIALES (EDIFICIOS & ANDÉNES)

				AA		4.15.3.1		11.15.3.1		Canaletas de concreto impermeable en Andenes		M		27.00

				AA		4.15.3.2		11.15.3.2		Acequia colectora en Andén - A: 0,15 mts - S /Det.		M		137.30

				AA		4.15.3.3		11.15.3.3		Boca de Desague c/Tapa Acero Inox.  c/trampa de insectos - 0,15 x 0,15		U		23.00

				UM		4.15.3.4		11.15.3.4		Derivaciones inferiores h/ Cañería Troncal Bajo andén - Caño PPL 63 mm		M		91.00

				UM		4.15.3.5		11.15.3.5		Troncales bajo andenes h/ Cámaras en extremos - Cañería PPL 110 mm		M		274.00

				AA		4.15.3.6		11.15.3.6		Boca de Desague Abierta PPL c/rejilla hierro fundido - 0,30 x 0,30 en Azoteas Edificios		U		4.00

				UM		4.15.3.7		11.15.3.7		Bajadas pluviales PPL desde B.D.A. en azoteas hasta albañales c/Cámara de Acceso vertical		M		16.00

				AA		4.15.3.8		11.15.3.8		B.D.A. - Mampostería ladrillos y revoque impermeable - A: 0,30 x 0,30 / Prof: 0,60		U		13.00

				AA		4.15.3.9		11.15.3.9		B.A. - Boca de Acceso  c/Tapa Acero Inox - A: 0,20 x 0,20		U		2.00

				UM		4.15.3.10		11.15.3.10		Cámara Colectora de Mampostería - A: 0,60 x 0,60 / H: s/Cálculo		U		2.00

				UM		4.15.3.11		11.15.3.11		Cámara Colectora de Mampostería - A: 0,60 x 0,90 / H: s/Cálculo		U		2.00

				UM		4.15.3.12		11.15.3.12		Grupo de Bombas de Achique s/cálculo  		U		2.00

				UM		4.15.3.13		11.15.3.13		Cañería de Impulsión d/ Cámaras de Bombeo		M		24.00

				UM		4.15.3.14		11.15.3.14		Troncales enterrados entre Cámaras y Cordón cuneta		M		100.00

				UM		4.15.3.15		11.15.3.15		Canaleta de Chapa Galvanizada en Refugios de Andén		M		144.00

				UM		4.15.3.16		11.15.3.16		Bajadas internas de Columnas de Refugios de Andén		M		10.00

				UM		4.15.3.17		11.15.3.17		Derivaciones inferiores h/ Cañería Troncal Bajo andén - Caño PPL 110 mm		M		16.00

						4.15.4		11.15.4		AGUA PARA LAVADO DE ANDENES

				AA		4.15.4.1		11.15.4.1		Tanque de Reserva y Captación c/Filtros Primeras Aguas - Cap: 2000 lts		U		1.00

				AA		4.15.4.2		11.15.4.2		Grupo de Bombas de presión- s/ cálculo		U		2.00

				UM		4.15.4.3		11.15.4.3		Cañerías de Distribución en hierro galvanizado s/cálculo		M		270.00

				AA		4.15.4.4		11.15.4.4		Válvula esférica 1/4 vuelta de 3/4" c/ Acople Rápido p/ Lavado Andenes		U		8.00

						4.15.5		11.15.5		ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS 

				A.A.		4.15.5.1		11.15.5.1		Inodoro Antivandálico (sanitarios públicos)		U		7.00

				A.A.		4.15.5.2		11.15.5.2		Inodoro Pedestal c/ mochila (baños privados)		U		7.00

				A.A.		4.15.5.3		11.15.5.3		Mingitorio Antivandálico (sanitarios públicos)		U		4.00

				A.A.		4.15.5.4		11.15.5.4		Inodoro Pedestal Corto c/ mochila (Sanitario PMR)		U		2.00

				A.A.		4.15.5.5		11.15.5.5		Lavatorio cerámico en ménsula (Sanitario PMR)		U		2.00

				A.A.		4.15.5.6		11.15.5.6		Bacha de Acero inoxidable Oval (Diámetro: 34 cm)		U		11.00

				A.A.		4.15.5.7		11.15.5.7		Pileta de Cocina de Acero Inoxidable para Office (rectangular 27 lts)		U		4.00

				A.A.		4.15.5.8		11.15.5.8		Válvula de Descarga automática para Inodoros Sanitarios Públicos		U		7.00

				A.A.		4.15.5.9		11.15.5.9		Válvula de Descarga automática para Mingitorios 		U		4.00

				A.A.		4.15.5.10		11.15.5.10		Griferías automáticas en Sanitarios Públicos		U		9.00

				A.A.		4.15.5.11		11.15.5.11		Grifería automática en Sanitario PMR		U		2.00

				A.A.		4.15.5.12		11.15.5.12		Grifería monocomando para Baños Privados 		U		7.00

				A.A.		4.15.5.13		11.15.5.13		Grifería monocomando en Offices		U		4.00

				A.A.		4.15.5.14		11.15.5.14		Receptaculo para ducha		U		2.00

				A.A.		4.15.5.15		11.15.5.15		Grifería para duchas		U		2.00

				A.A.		4.15.5.16		11.15.5.16		Canillas de servicio		U		13.00

				A.A.		4.15.5.17		11.15.5.17		Calefón Eléctrico Compacto 		U		1.00

						4.15.6		11.15.6		EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

				A.A.		4.15.6.1		11.15.6.1		Kit completo de Accesorios para Sanitarios Privados 		U		7.00

				A.A.		4.15.6.2		11.15.6.2		Kit Completo de Barrales y Accesorios para Sanitarios PMR		U		2.00

				A.A.		4.15.6.3		11.15.6.3		Kit Completo de Accesorios para Sanitarios Públicos		U		4.00

				A.A.		4.15.6.4		11.15.6.4		Separadores de Mingitorios en Granito Gris Mara 18 mm  (sanitarios públicos)		U		2.00

				A.A.		4.15.6.5		11.15.6.5		Cambiador para Bebés		U		4.00

						4.15.7		11.15.7		MESADAS

				A.A.		4.15.7.1		11.15.7.1		M1 - En Boletería/Garita Seguridad/Local Comercial - Acero Inoxidable 		M2		4.93

				A.A.		4.15.7.2		11.15.7.2		M2 - En Offices-Toilets-Sanitarios - Granito Gris Mara 18 mm.		M2		10.00

						4.15.8		11.15.8		ESPEJOS

				A.A.		4.15.8.1		11.15.8.1		De Acero Inoxidable Pulido para Sanitarios Públicos		M2		4.10

				A.A.		4.15.8.2		11.15.8.2		De Cristal FLOAT 4 mm para Baños de Personal		M2		7.00

				A.A.		4.15.8.3		11.15.8.3		Basculante para Sanitarios para Discapacitados		U		2.00

						4.16		11.16		INSTALACIONES ELÉCTRICAS - CORRIENTES FUERTES

						4.16.1		11.16.1		ACOMETIDAS

				UM		4.16.1.1		11.16.1.1		Trámites de servicio de las acometidas de estación		GL		1.00

				UM		4.16.1.2		11.16.1.2		Caja de medidor + toma de energía T2 general estación		U		1.00

				UM		4.16.1.3		11.16.1.3		Acometida Municipal o Comercial		U		2.00

						4.16.2		11.16.2		TABLEROS ELÉCTRICOS

				UM		4.16.2.1		11.16.2.1		TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (TGBT)		U		1.00

				UM		4.16.2.2		11.16.2.2		TABLERO SECCIONAL DE ILUMINACIÓN (TSI)		U		1.00

				UM		4.16.2.3		11.16.2.3		TABLERO SECCIONAL DE MUY BAJA TENSIÓN (TSMbt)		U		1.00

				UM		4.16.2.4		11.16.2.4		TABLERO SECCIONAL BOLETERÍA PRINCIPAL (TSBp)		U		1.00

				UM		4.16.2.5		11.16.2.5		TABLERO SECCIONAL OFICINAS (TSOf)		U		2.00

				UM		4.16.2.6		11.16.2.6		TABLERO SECCIONAL SEGURIDAD (TSSeg)		U		2.00

				UM		4.16.2.7		11.16.2.7		TABLERO SECCIONAL SUBE (TSSUBE)		U		2.00

				UM		4.16.2.8		11.16.2.8		TABLERO SECCIONAL DEPÓSITOS (TSDepo)		U		1.00

				UM		4.16.2.9		11.16.2.9		TABLERO SECCIONAL DE BOMBAS (TSBb)		U		1.00

				UM		4.16.2.10		11.16.2.10		TABLERO SECCIONAL LOCALES COMERCIALES (TSLoc)		U		2.00

						4.16.3		11.16.3		CANALIZACIONES ELÉCTRICOS

				UM		4.16.3.1		11.16.3.1		Cámara de pase 300x300mm		U		26.00

				UM		4.16.3.2		11.16.3.2		Cámara de pase / caja de pase en bajo anden 400x400mm		U		34.00

				UM		4.16.3.3		11.16.3.3		Cámara de pase 600x600mm		U		10.00

				UM		4.16.3.4		11.16.3.4		Cámara de pase 600x800mm		U		10.00

				UM		4.16.3.5		11.16.3.5		Cruce bajo vía c/ cámara de 1,20x2,20m en cada extremo (incluye cañerías PEAD 4xØ110)		U		1.00

				UM		4.16.3.6		11.16.3.6		Cañeros de datos - PEAD d=40mm - tritubo (3xØ40mm)		M		340.00

				UM		4.16.3.7		11.16.3.7		Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm (2xØ110mm)		M		340.00

				UM		4.16.3.8		11.16.3.8		Cañeros eléctricos - PVCr de d=50mm (3xØ50mm)		M		320.00

				UM		4.16.3.9		11.16.3.9		Cañeros SUBE - PVCr de d=75mm (1xØ75mm)		M		20.00

				UM		4.16.3.10		11.16.3.10		Cañeros SUBE - PVCr de d=50mm (1xØ50mm)		M		20.00

				UM		4.16.3.11		11.16.3.11		Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Electrificación (PEAD 2xØ160mm)		M		340.00

				UM		4.16.3.12		11.16.3.12		Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Señalamiento (PEAD 4xØ110mm)		M		340.00

				UM		4.16.3.13		11.16.3.13		Caño HG		M		520.00

				UM		4.16.3.14		11.16.3.14		Cajas Al - 50x100mm		U		67.00

				UM		4.16.3.15		11.16.3.15		Caño semipesado embutido en pared MOP		M		350.00

				UM		4.16.3.16		11.16.3.16		Caja de chapa - Rectangular/ Octogonal		U		216.00

				UM		4.16.3.17		11.16.3.17		Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm		M		45.00

						4.16.4		11.16.4		CABLEADOS ELÉCTRICOS

				UM		5.16.4.1		11.16.4.1		Cable Cu 4x10mm² - IRAM 62.266 - LS0H		M		60.00

				UM		4.16.4.2		11.16.4.2		Cable Cu 4x16mm² - IRAM 62.266 - LS0H		M		50.00

				UM		4.16.4.3		11.16.4.3		Cable Cu 3x50/25mm² - IRAM 62.266 - LS0H		M		20.00

				UM		4.16.4.4		11.16.4.4		Cable Cu 3x95/50mm² - IRAM 62.266 - LS0H		M		30.00

				UM		4.16.4.5		11.16.4.5		Cable Cu 3x2,5mm² - IRAM 62.266 - LS0H		M		890.00

				UM		4.16.4.6		11.16.4.6		Cable Cu 3x4mm² - IRAM 62.266 - LS0H		M		90.00

				UM		4.16.4.7		11.16.4.7		Cable Cu 3x10mm² - IRAM 62.266 - LS0H		M		490.00

				UM		4.16.4.8		11.16.4.8		Cable Cu 2x2,5mm² - IRAM 62.266 - LS0H		M		830.00

				UM		4.16.4.9		11.16.4.9		Cable Cu 2,5mm² - IRAM 62.267 - LS0H		M		1720.00

						4.16.5		11.16.5		ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

				UM		5.16.5.1		11.16.5.1		Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 60W (7000lm) - H: 6,00 m		U		14.00

				UM		4.16.5.2		11.16.5.2		Columnas de Alumbrado con 2 Luminarias LED 60W (7000lm) - H: 6,00 m		U		12.00

				UM		4.16.5.3		11.16.5.3		Repuesto - Luminaria LED 60W (7000lm) p/ brazo de columna de alumbrado		U		4.00

				UM		4.16.5.4		11.16.5.4		Luminaria doble tubo LED 2x20W 		U		25.00

				UM		4.16.5.5		11.16.5.5		Repuesto - Luminaria doble tubo LED 2x20W 		U		4.00

				UM		4.16.5.6		11.16.5.6		Luminaria doble tubo LED 2x20W - IP65		U		66.00

				UM		4.16.5.7		11.16.5.7		Repuesto - Luminaria doble tubo LED 2x20W - IP65		U		10.00

				UM		4.16.5.8		11.16.5.8		Luminaria panel LED redondo 18W 		U		34.00

				UM		4.16.5.9		11.16.5.9		Repuesto - Luminaria panel LED 18W 		U		5.00

				UM		4.16.5.10		11.16.5.10		Luminaria panel LED cuadrado 44W - 600x600mm		U		12.00

				UM		4.16.5.11		11.16.5.11		Repuesto - Luminaria cuadrado 44W - 600x600mm		U		2.00

				UM		4.16.5.12		11.16.5.12		Luminaria lineal Tubo LED - 1x18W		U		36.00

				UM		4.16.5.13		11.16.5.13		Repuesto - Luminaria lineal Tubo LED - 1x18W		U		5.00

				UM		4.16.5.14		11.16.5.14		Luminaria de salida de emergencia		U		22.00

				UM		4.16.5.15		11.16.5.15		Repuesto - Luminaria de salida de emergencia		U		3.00

				UM		4.16.5.16		11.16.5.16		Equipo autónomo x 3hs		U		33.00

				UM		4.16.5.17		11.16.5.17		Repuesto - Equipo autónomo x 3hs		U		5.00

						4.16.6		11.16.6		INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES

				UM		4.16.6.1		11.16.6.1		Tomacorriente doble 220V/10A		U		46.00

				UM		4.16.6.2		11.16.6.2		Tomacorriente doble 220V/20A		U		8.00

				UM		4.16.6.3		11.16.6.3		Tomacorriente doble 2P/T 220V/10A - con caja IP 44 y cerradura		U		6.00

				UM		4.16.6.4		11.16.6.4		Interruptor de un efecto 10A simple o combinado		U		32.00

						4.16.7		11.16.7		PUESTA A TIERRA Y PARARAYOS

				AA		4.16.7.1		11.16.7.1		Sistema de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición		GL		1.00

				AA		4.16.7.2		11.16.7.2		Sistema  pararrayos PDC R>70m, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte		GL		1.00

						4.17		11.17		INSTALACIÓN DE MUY BAJA TENSIÓN

						4.17.1		11.17.1		SISTEMA DE AUDIO

				UM		4.17.1.1		11.17.1.1		Tendidos de Circuitos para Sistema de Audio		ML		400.00

				AA		4.17.1.2		11.17.1.2		Equipamiento completo para sistema de Audio (Rack, Amplificadores, Bocinas, etc.)		GL		1.00

						4.17.2		11.17.2		SISTEMA DE DATOS

				UM		4.17.2.1		11.17.2.1		Tendidos de Circuitos para Sistema de Datos p/Pantallas y Molinetes		ML		300.00

				AA		4.17.2.2		11.17.2.2		Tomas de Datos		U		10.00

				AA		4.17.2.3		11.17.2.3		Equipo de Anden Datos  (RACK + SWITCH)		GL		1.00

				UM		4.17.2.4		11.17.2.4		Cables de Fibra Óptica		GL		1.00

				UM		4.17.2.5		11.17.2.5		Cajas de Empalme para FO		U		1.00

				AA		4.17.2.6		11.17.2.6		Instalación de Alarma de Intrusión		GL		1.00

				AA		4.17.2.7		11.17.2.7		Movimiento del Rack Existente		GL		1.00

				AA		4.17.2.8		11.17.2.8		Recableado cables de telefonía		GL		1.00

				AA		4.17.2.9		11.17.2.9		Reinstalación de TE SEAL		GL		1.00

				AA		4.17.2.10		11.17.2.10		Sistema Llamador Baños PMR		GL		1.00

				AA		4.17.2.11		11.17.2.11		Sistema de Molinetes de Acceso		GL		1.00

				AA		4.17.2.12		11.17.2.12		Monitor de Información al Pasajero		GL		1.00

						4.17.3		11.17.3		SISTEMA DE CCTV

				UM		4.17.3.1		11.17.3.1		Tendidos de Circuitos para cámaras CCTV 		ML		800.00

				AA		4.17.3.2		11.17.3.2		Sistema de Grabación NVR - c/ discos rígidos		GL		1.00

				AA		4.17.3.3		11.17.3.3		Sistema de Cámaras CCTV		GL		1.00

				AA		4.17.3.4		11.17.3.4		Monitor LED 		U		1.00

						4.18		11.18		INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS

						4.18.1		11.18.1		ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

				AA		4.18.1.1		11.18.1.1		Equipos MultiSplit de Aire Acondicionado Frío-Calor 		U		6.00

				UM		4.18.1.2		11.18.1.2		Cañerías Embutidas hasta Equipos Condensadores		M		18.00

				UM		4.18.1.3		11.18.1.3		Desagues Embutidos hasta B.D.A. más cercana		M		18.00

						4.19		11.19		INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO

						4.19.1		11.19.1		SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

				A.A.		4.19.1.1		11.19.1.1		Sistema de detección y alarma contra incendio		GL		1.00

						4.19.2		11.19.2		SISTEMAS EXTINCIÓN DE INCENDIOS

				A.A.		4.19.2.1		11.19.2.1		Provisón de Matafuegos Clase ABC - 5Kg		U		7.00

				A.A.		4.19.2.2		11.19.2.2		Provisón de Matafuegos HALOTRÓN - 5Kg		U		2.00

						4.20		11.20		OBRA HIDRÁULICA

				A.A.		4.20.1		11.21		 Excavación y Perfilado de Cuneta Longitudinal de Terreno Natural		M3		27.20

				A.A.		4.20.2		11.22		Caños de HºAº de 400 mm 		M		4.00

				A.A.		4.20.3		11.23		Caños de HºAº de 600 mm 		M		4.00

						4.21		11.21		INSTALACIONES DE SEÑALAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES

				A.A		4.21.1		11.21.1		Zanjeo, tendido y tapada		gl		1.00

				A.A		4.21.2		11.21.2		Provisión de conductores eléctricos		gl		1.00

				A.A		4.21.3		11.21.3		Reubicacion de impedancia, provisión de juntas aisladas y accesorios de montaje		gl		1.00

				A.A		4.21.4		11.21.4		Reubicación de señal		gl		1.00

				A:A		4.21.5		11.21.5		Reubicación de sistema ATS		gl		1.00

										SUBTOTAL SIN IVA										$    - 0		0.00%

										IVA 										$    - 0

										TOTAL CON IVA										$    - 0

				* Los precios unitarios deberán expresarse redondeados al segundo decimal
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